
    

6
η
 Τ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ,                             Άρτα 23-01-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ                              
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΣΑ                                                    Αρ.Πρωτ:1941 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ      

ΣΕΥΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ      

        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ 

Διεύθσνση : Λόφος Περάνθης    

Σ.Κ.             : 47100, Άρτα           

Πληρ/ρίες : Νάνος Αντώνιος           ΠΡΟ             

Σηλ.  : 26813-61555                

E-mail : nanosa@gnartas.gr      
        

 

 

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΑΟΧΘΣ  ΥΡΘΕΣΙΩΝ   

               ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  

               ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΙΩΝ  ΤΟΥ Γ.Ν ΑΤΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. ΑΤΑΣ. 

 
ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  
 

Αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ Διακιρυξθσ Διαγωνιςμοφ για τθν επιςκευι και  
ςυντιρθςθ μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων του Γ.Ν. Άρτασ,  
του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. Άρτασ. 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Σκοπόσ τθσ παροφςθσ είναι να κακοριςκοφν τα πλαίςια μζςα ςτα οποία κα γίνει θ  
ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ.  
 
2. ΕΙΡΑ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΕΤΧΩΝ  
 

Τα παρακάτω τεφχθ, μαηί με όλα τα τεφχθ  και ζγγραφα που προςαρτϊνται ς'  αυτά ι τα 
ςυμπλθρϊνουν, αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ που κα καταρτιςτεί και 
ταξινομοφνται κατά ςειρά ιςχφοσ:  

1. Σφμβαςθ 

2. Τεχνικι Ρροςφορά  

3. Οικονομικι Ρροςφορά 

4. Διακιρυξθ 

5. Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΣΜΗΜΑ 
 



3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΜΘΝΕΙΑ ΟΡΩΝ 
 
Ππου ςτα κείμενα του παρόντοσ τεφχουσ και τθσ ςφμβαςθσ γίνεται χριςθ των παρακάτω 
όρων θ ζννοια αυτϊν κα είναι θ εξισ:  
 

 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ: Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ.  

 ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ: Το  Κζντρο Φυςικισ και Ιατρικισ Αποκατάςταςθσ Άρτασ.  

 ΕΡΓΟ: Το ςφνολο των εργαςιϊν και υποχρεϊςεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των 

ςυμπεριλαμβανομζνων ςτο αντικείμενο τθσ παροφςθσ.  

 ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ ι ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ.  

 ΑΝΑΔΟΧΟ: Το νομικό πρόςωπο ςτο οποίο ανατίκεται με τθ ςφμβαςθ θ εκτζλεςθ του 

ζργου. 

 ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΑΡΧΘ: Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ.  

 ΔΙΕΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΘΡΕΙΑ: Θ Τεχνικι Υπθρεςία του Νοςοκομείου Άρτασ.  

 ΤΜΒΑΘ: Το ςφνολο των όρων που προςδιορίηουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 

των αντιςυμβαλλομζνων, δθλαδι του Εργοδότθ και του Αναδόχου, και πε ριλαμβάνονται 

ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ και το ςχετικό  

ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν.  

 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΟ ι ΕΠΙΒΛΕΨΘ : Ο οριηόμενοσ από τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

Μθχανικόσ ωσ αρμόδιοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ 

και οι τυχόν οριηόμενοι με τον ίδιο τρόπο αναπλθρωτζσ του.  

 ΕΡΓΑΙΑ: Θ κάκε είδουσ ενζργεια, επζμβαςθ ι φροντίδα που είναι απαραίτθτθ και 

αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ για τον οποίο καταρτίηεται θ παροφςα.  

 ΤΝΣΘΡΘΘ: Το ςφνολο των εργαςιϊν και υποχρεϊςεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που 

περιλαμβάνονται ςτισ παραγράφουσ 4, 5, 11 και 16 κατωτζρω.  

 Θ/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ : Το ςφνολο των 

Θ/Μ εγκ/ςεων μθχανθμάτων και ςυςκευϊν του Νοςοκομείου, του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ ,είτε εντόσ 

των κτιρίων που λειτουργοφν ι κα λειτουργιςουν μζςα ςτον χρόνο ιςχφοσ τθσ 

ςυμβάςεωσ είτε εκτόσ αυτϊν, πλθν των ιατρικϊν μθχανθμάτων. Συνοπτικά περιγράφεται 

ο εν λόγω εξοπλιςμόσ ωσ ακολοφκωσ:  

- ΘΛΕΚΣΡΙΚΟΙ ΤΠΟΣΑΘΜΟΙ: κυψζλθ ΔΕΘ, κυψζλεσ διανομισ μζςθσ τάςεωσ, 
μεταςχθματιςτζσ ιςχφοσ με βοθκθτικά ςυςτιματα αςφαλείασ, πεδία διανομισ χαμθλισ 
τάςεωσ ΔΕΘ & θλεκτροπαραγωγϊν ηευγϊν, ςυςτιματα διόρκωςθσ ςυνφ, ςφςτθμα 
κεμελιακισ γείωςθσ.  

 
- ΘΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΗΕΤΓΘ: Θ/Η κίνθςθσ & φωτιςμοφ, μετά των βοθκθτικϊν τουσ 

εγκαταςτάςεων, δθλ. πίνακεσ αυτοματιςμϊν, δεξαμενι πετρελαίου κλπ.  
 
- ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ & ΚΑΣΑΝΑΛΩΕΙ: πίνακεσ φωτιςμοφ και κίνθςθσ, πίνακεσ ΔΕΘ και 

ανάγκθσ, πίνακεσ χειρουργείων, ΜΕΘ, ΜΟΕ, ΜΤΝ, αυτοματιςμοί, κλπ.  
 



 
- ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ UPS: UPS υποςτιριξθσ χειρουργείων, ΜΕΘ, data room κλπ.  
 
- ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΤΣΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ (BMS): Ρίνακεσ, κάρτεσ, ελεγκτζσ, δίκτυο καλωδίωςθσ, 

αιςκθτιρια, κλπ.  
 
- AYTOMAΣΕ ΠΟΡΣΕ 
 
- ΑΣΜΟ: ατμολζβθτεσ, καυςτιρεσ, δοχείο θμεριςιασ κατανάλωςθσ, απαεριωτισ, αντλίεσ 

τροφοδοςίασ λεβιτων, αντλία τροφοδοςίασ χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ, δίκτυα 
ςωλθνϊςεων, ατμοπαγίδεσ, υποςτακμοί μείωςθσ πίεςθσ, δοχεία και αντλίεσ 
ςυμπυκνωμάτων κλπ. 

 
- ΔΙΚΣΤΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ: δεξαμενζσ, δίκτυα, μετρθτζσ ςτάκμθσ κλπ.  
 
- ΤΔΡΕΤΘ: κεντρικζσ δεξαμενζσ, πιεςτικό ςυγκρότθμα (αντλίεσ, αεροςυμπιεςτζσ, 

αυτοματιςμοί), αποςκλθρυντζσ, αντλίεσ, κυκλοφορθτζσ, δίκτυα ςωλθνϊςεων, boilers 
νεροφ χριςθσ, βρφςεσ, νεροχφτεσ κλπ.  

 
- ΑΠΟΧΕΣΕΤΘ: δεξαμενζσ αποςτράγγιςθσ μθχανοςταςίων, δεξαμενι ανάδευςθσ και 

χλωρίωςθσ λυμάτων, δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων εργαςτθρίων, δίκτυα 
ςωλθνϊςεων και φρεατίων, μθχανιςμοί πλφςθσ λεκανϊν WC, ςιφϊνια δαπζδου, 
αντλιοςτάςια λυμάτων και ομβρίων  κλπ.  

 
- ΠΤΡΟΒΕΘ: πυροςβεςτικά ςυγκροτιματα (αντλίεσ, κινθτιρεσ, δοχείο διαςτολισ, 

πίνακασ, αυτοματιςμοί), δίκτυα ςωλθνϊςεων, πυροςβεςτικζσ φωλιζσ και κρουνοί κλπ.  
 
- ΠΤΡΑΝΙΧΝΕΤΘ-ΚΑΣΑΒΕΘ: ςυςτιματα πυρανίχνευςθσ και αυτόματθσ  
 κατάςβεςθσ (κεντρικό, υποςτακμοφ, μαγειρείων, δεξαμενισ πετρελαίου, data room 
κλπ), πίνακεσ, πυρανιχνευτζσ (καπνοφ, κερότθτασ κλπ), μπουτόν ςυναγερμοφ, ςειρινεσ, 
φωτιςτικά αςφαλείασ, καλωδιϊςεισ κλπ.  

 
- ΠΙΙΝΑ: θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμοί, μθχανοςτάςιο πιςίνασ  
 
- ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΘΕΡΜΑΝΘ: αντλίεσ, κυκλοφορθτζσ, λζβθτεσ κζρμανςθσ  και νεροφ χριςθσ, 

καυςτιρεσ, δοχεία διαςτολισ, δίκτυα ςωλθνϊςεων, κερμαντικά ςϊματα, κλπ.  
 
- ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ - ΕΞΑΕΡΙΜΟ: αντλίεσ, κυκλοφορθτζσ, ψυκτικά ςυγκροτιματα, πφργοι 

ψφξθσ, τοπικζσ κλιματιςτικζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα-ςτοιχείου (FCU’s), κεντρικζσ 
κλιματιςτικζσ μονάδεσ (AHU’s), μονάδεσ αεριςμοφ-κζρμανςθσ (ΜΑΘ), κλιματιςτικά 
διαιροφμενου τφπου (split units), αερόκερμα ατμοφ, δίκτυα ςωλθνϊςεων και 
αεραγωγϊν, ανεμιςτιρεσ και δίκτυα εξαεριςμοφ κλπ.  

 
- ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΨΤΞΘ: ψυκτικοί κάλαμοι, ψυγεία κάκε τφπου, τράπεηεσ αίματοσ, ψφκτεσ 

πόςιμου νεροφ κλπ. 
 
- ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ (Ο2 – N2O – ΡΕΡΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΑΣ – ΚΕΝΟ – CO2 – N2): κζντρα 

παραγωγισ και υποςτακμοί διανομισ, αυτοματιςμοί, φιάλεσ, δίκτυα ςωλθνϊςεων.  
 
- ΠΡΟΠΑΝΙΟ: δίκτυα, φιάλεσ.  



 
 
- ΑΠΟΣΕΦΡΩΣΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟ: κλίβανοσ, καυςτιρεσ, ανεμιςτιρασ, καμινάδα κλπ.  
  
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΔΑΣΟ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΘ : αποςκλθρυντισ, φίλτρα, 

ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ, δεξαμενζσ, αντλίεσ, ςυςκευζσ UV, δίκτυα 
ςωλθνϊςεων κλπ.  

 
- ΑΠΟΣΕΙΡΩΘ: κλίβανοι αποςτείρωςθσ με ατμό δικτφου ι ατμογεννιτρια. 
 
- ΠΛΤΝΣΘΡΙΑ-ΙΔΕΡΩΣΘΡΙΑ: πλυντιρια, ςτεγνωτιρια, ςιδερωτιριο, πρζςεσ ατμοφ, 

αεροςυμπιεςτζσ κλπ.  
 
- ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ: βραςτιρεσ, φοφρνοι, μθχανζσ κοπισ, κερμοκάλαμοι, ψυγεία, πλυντιρια 

κλπ. 
 
- ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ: θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμοί. 
 
- ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ: κλωβόσ προςταςίασ, ςυνδζςεισ.  
 
- ΙΟΔΤΝΑΜΙΚΘ ΠΡΟΣΑΙΑ: μπάρεσ, καλϊδια, ςυνδζςεισ.  
 
- ΣΘΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: κζντρο, ςφςτθμα αυτόματου τθλεφωνθτι, ςφςτθμα καταγραφισ 

κλιςεων, ςφςτθμα dect με ατομικζσ ςυςκευζσ και κεραίεσ, ςφςτθμα αυτόματθσ 
ειδοποίθςθσ (batch calling system) κλπ.  

 
- ΔΙΚΣΤΟ ΔΟΜΘΜΕΝΘ ΚΑΛΩΔΙΩΘ: πρίηεσ δικτφου, καλωδίωςθ, κατανεμθτζσ κλπ.  
 
- ΕΝΔΟΤΝΕΝΝΟΘΘ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ςυςκευζσ, καλωδιϊςεισ.  
 
- ΘΛΕΚΣΡΙΚΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ: κεντρικό ρολόι και δευτερεφοντα ρολόγια, καλωδιϊςεισ. 
 
- ΣΘΛΕΟΡΑΘ: κεραίεσ, δίκτυα, ςυςκευζσ.  
 
- ΚΑΘΕ ΦΤΘ ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΤΚΕΤΕ & ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΤ ι 

ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ: ςυςκευζσ fax και τθλεφωνικζσ, θλεκτρικζσ κερμάςτρεσ, 
κουηίνεσ, πλυντιρια οικιακοφ τφπου, ανεμιςτιρεσ φορθτοί και επιτοίχιοι, ειδικά 
φωτιςτικά ςϊματα, φορθτά UPS, κρεβάτια, γραφεία, καρζκλεσ, κλπ.  

 
- ΘΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ & ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ  που εξυπθρετοφν όλα τα παραπάνω.  
 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ-ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΞΑΙΡΟΤΝΣΑΙ ΣΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  
 

- Ιατρικά μθχανιματα: με τον όρο αυτό εννοοφνται μθχανιματα και ςυςκευζσ που 
ζρχονται ςε άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι με τον αςκενι με ςκοπό τθ κεραπεία του, τθν 
εξζταςι του ι τθν εξζταςθ βιολογικοφ υλικοφ του.  

- Δεξαμενι υγροφ Οξυγόνου. 
- Θλεκτρονικοί Υπολογιςτζσ, οκόνεσ Θ/Υ, εκτυπωτζσ, ςαρωτζσ. 
- Φωτοαντιγραφικά μθχανιματα.  
- Ρυροςβεςτιρεσ (φορθτοί και οροφισ).  



- Aνελκυςτιρεσ. 
 

4. ΟΡΙΜΟ ΤΝΣΘΡΘΘ 
 
Θ ςυντιρθςθ αφορά και περιλαμβάνει: α) τθ ςυνεχι, ςε 24ωρθ βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ 
τθσ εβδομάδασ, εποπτεία και παρακολοφκθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου , 
β) τθ ςυνεχι, ςε 8ωρθ βάςθ  και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, εποπτεία και 
παρακολοφκθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ 
λειτουργίασ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ τουσ, τθν αντικατάςταςθ ι και επιςκευι εξαρτθμάτω ν 
ι ςυςκευϊν και μθχανθμάτων, τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ (διορκωτικι 
ςυντιρθςθ), κακϊσ και τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν 
παράγραφο 11 παρακάτω.  
Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά τισ κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ, ςτόχοσ είναι θ πλιρθσ και 
αδιάλειπτθ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ ιςχφοσ, ιατρικϊν αερίων, νεροφ χριςθσ κρφου 
και ηεςτοφ, νεροφ κζρμανςθσ, ατμοφ, κλιματιςμζνου αζρα, νεροφ πυρόςβεςθσ, θ 
επεξεργαςία λυμάτων (εξουδετζρωςθ-χλωρίωςθ) κλπ. 
Εάν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, το Νοςοκομείο  ι το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ προμθκευτεί 
κάποιο νζο μθχάνθμα το οποίο περιλαμβάνεται, ωσ είδοσ, ςε αυτά τθσ παραγράφου 3 
ανωτζρω, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζχει τθν ευκφνθ ςυντιρθςθσ του μθχανιματοσ μζχρι τθ 
λιξθ τθσ εγγφθςισ του (και εφόςον δεν ζχει ςυναφκεί ςχετικι ςφμβαςθ μεταξφ 
Νοςοκομείου – προμθκευτι), και επιπλζον τθσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν αυτοφ από τθ 
λιξθ τθσ εγγφθςθσ και μετά.  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με το υπάρχον προςωπικό, χωρίσ επιπλζον αποηθμίωςθ, κα αναλαμβάνει 
και μικρισ ζκταςθσ εργαςίεσ καταςκευϊν και επζκταςθσ δικτφων όταν  κρίνεται 
αναγκαίο, εφ’ όςον αυτό δεν αποβαίνει ςε βάροσ τθσ ςυντιρθςθσ των Θ/Μ 
εγκαταςτάςεων, μετά από ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία με τθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ.  
Γενικϊσ ςτθν ευκφνθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάκε εγκατάςταςθ, ςυςκευι, 
μθχάνθμα κλπ. του Θ/Μ εξοπλιςμοφ, πλθν του εξοπλιςμοφ που αναφζρεται ρθτά ότι 
εξαιρείται (βλζπε ανωτζρω). 
 
5. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

Θ ςτελζχωςθ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ ςε προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του 
Νοςοκομείου  και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ κα είναι κατ' ελάχιςτον θ εξισ:  

 Ζνασ (1) Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ ι Θλεκτρολόγοσ ι Μθχανολόγοσ –  

        Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Ρολυτεχνείου 

 Δφο (2) Ηλεκτρολόγοι (με άδειες εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας – Α΄ 

ειδικότητας)  

 Τζςςερισ (4) Υδραυλικοί  (με άδεια Αρχιτεχνίτη) 

 Σρείσ (3) Θερμαςτζσ (με άδεια Αρχιτεχνίτθ μθχανικοφ εγκαταςτάςεων 4θσ   
ειδικότθτασ) 

 Ζνασ (1) Ψυκτικόσ (με άδεια Αρχιτεχνίτθ) 

 Ζνασ (1) Θλεκτρονικόσ (με πτυχίο μζςθσ τεχνικισ ςχολισ)  

 

 



 Ζνασ (1) Μθχανοτεχνίτθσ (με πτυχίο μζςθσ τεχνικισ ςχολισ ι αντίςτοιχθ εμπειρία)  

 Ζνασ (1) υντθρθτισ κτιρίου (με πτυχίο μζςθσ τεχνικισ ςχολισ ι αντίςτοιχθ 

εμπειρία) 

Πλοι οι τεχνικοί του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρζπει να ζχουν αποδεδειγμζνα επαγγελματικι 
εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετών ςτθν ειδικότθτά τουσ. Ειδικά για τουσ κερμαςτζσ, 
ςτθν περίπτωςθ που αποδεδειγμζνα δεν δφνανται να καλυφκοφν οι παραπάνω 
προχποκζςεισ, κα γίνονται δεκτοί κερμαςτζσ με εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ ςε 
εγκαταςτάςεισ ατμοφ, αντίςτοιχθσ δυναμικότθτασ με αυτζσ του Νοςοκομείου Άρτασ.  

Πςον αφορά  τον Διπλ. Μθχανικό, από τθν πενταετι εμπειρία του τουλάχιςτον τα δφο (2) 
ζτθ κα είναι ςτθ ςυντιρθςθ ι καταςκευι Θ/Μ εγκαταςτάςεων νοςοκομείων ι 
βιομθχανιϊν, με εγκαταςτάςεισ αντίςτοιχθσ πολυπλοκότθτασ και μεγζκουσ με αυτζσ του 
Νοςοκομείου Άρτασ.  

Κάκε ςυμμετζχων ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφται με υπεφκυνθ διλωςθ να δθλϊςει ότι, ςε 
περίπτωςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα 
κατακζςει υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογθτικά για τα προςόντα των τεχνικϊν που 
κα απαρτίηουν το προςωπικό του:  
 
α) Τισ απαιτοφμενεσ από το Νόμο άδειεσ εργαςίασ. 

β) Βεβαίωςθ εμπειρίασ εργαςίασ ςτθν ειδικότθτά τουσ, ςφμφωνα με ανωτζρω.  
Θ εμπειρία κα αποδεικνφεται με βεβαίωςθ εργοδότθ και τα αντίςτοιχα ζνςθμα του 
αςφαλιςτικοφ φορζα. 
 
Ο Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ (Δ.Μ)  κα ζχει πτυχίο αναγνωριςμζνο από το Ελλθνικό 
Κράτοσ και κα είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ 
(ΤΕΕ) και ο Αρικμόσ Μθτρϊου ΤΕΕ κα γνωςτοποιθκεί ςτο Νοςοκομείο πριν τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ. Το τεχνικό προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα ενεργεί ζχοντασ τθν κακοδιγθ ςθ 
και τθν ζγκριςθ του Δ.Μ. Ο Δ.Μ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ 
ςυντιρθςθσ, κα επιςκζπτεται τακτικά όλεσ τισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ για να διαπιςτϊνει τθν 
καλι λειτουργία, ενϊ κα διαπιςτϊνει τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν από το ςφνολο τω ν 
τεχνικϊν που απαςχολοφνται ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο. Θα παραβρίςκεται ςτο χϊρο του 
Νοςοκομείου κακθμερινά, εκτόσ αργιϊν, κατά τθν πρωινι βάρδια, κακϊσ και οποτεδιποτε 
απαιτθκεί, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ που κα παρουςιαςτεί. Για το λόγο 
αυτό, θ επικοινωνία με τον Δ.Μ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρζπει να είναι δυνατι ςε 24ωρθ βάςθ. Σε 
κάκε περίπτωςθ κα ςυνεργάηεται με τον ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ Μθχανικό του Νοςοκομείου. Σε 
περίπτωςθ που, για κάποιο λόγο, οι κερμαςτζσ δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ των 
υπθρεςιϊν, ο Δ.Μ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα καλφπτει τισ επιπλζον υπθρεςίεσ, όπωσ προβλζπεται 
από τθ Νομοκεςία.  
 
Το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, μαηί με το αντίςτοιχο τεχνικό προςωπικό του Νοςοκομείου, 
κα καλφπτουν ενιαία τθ ςυντιρθςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων: α) του Νοςοκομείου που 
περιγράφθκαν ανωτζρω, ςε 24ωρθ βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ  εβδομάδοσ εργάςιμεσ και 
μθ , β) του ΚΕ.Φ.ΙΑΡ ςε 8ωρθ βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ εργάςιμεσ και μθ.  
 
Το πρόγραμμα εργαςίασ του προςωπικοφ κα κακορίηεται από τισ εκάςτοτε ανάγκεσ 
ςυντιρθςθσ, ϊςτε να προκφπτει θ ςωςτότερθ δυνατι κάλυψθ του Νοςοκομείου ςε 24ωρθ 
βάςθ και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. ςε 8ωρθ.Θα περιλαμβάνει όλουσ τουσ τεχνικοφσ (του Νοςοκομείου 
και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ). Θα καταρτίηεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ςε ςυνεργαςία με τον 



ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ. Θα παραδίδεται ςτον ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ για ζγκριςθ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του και κα είναι ςφμφωνο με τθν ιςχφουςα βιομθχανικι νομοκεςία.  

 

Κάκε τεχνικόσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα εκτελεί  πζντε (5) οκτάωρεσ υπθρεςίεσ τθν εβδομάδα , 
απαςχολοφμενοσ με τισ εργαςίεσ τθσ προγραμματιςμζνθσ προλθπτικισ ςυ ντιρθςθσ ι 
διορκωτικισ ςυντιρθςθσ ι με οποιαδιποτε άλλθ εργαςία προβλζπεται. Ππωσ αναφζρκθκε 
ανωτζρω, οι υπθρεςίεσ κάκε τεχνικοφ κα προκφπτουν από το μθνιαίο πρόγραμμα 
εργαςίασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου. Από το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
τουλάχιςτον ζνασ θλεκτρολόγοσ και ζνασ υδραυλικόσ κα εκτελοφν πρωινι υπθρεςία 
τουλάχιςτον τισ κακθμερινζσ  (δθλ. όλεσ τισ θμζρεσ πλθν Σαββάτου, Κυριακισ και αργιϊν).  

 
Το προςωπικό, με ευκφνθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κα είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο, κα γνωρίηει 
άριςτα τθ δομι και λειτουργία των Θ/Μ εγκαταςτάςεων, δικτφων, μθχανθμάτων και 
ςυςκευϊν και κα ζχει ςτθ διάκεςθ του όλο το 24ωρο τα απαραίτθτα εργαλεία, ςχζδια, 
prospectus, γραπτζσ οδθγίεσ κλπ, ϊςτε να είναι ανά πάςα ςτιγμι ζτοιμο για τθν 
αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ προκφψει. 
 
Σο προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΤ υποχρεοφται να φζρει κατά τθν απαςχόλθςι του ςτο 
Νοςοκομείο από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ: 
 

α) ομοιόμορφθ ενδυμαςία με τυπωμζνο το λογότυπο τθσ εταιρείασ.  
β) ειδικά υποδιματα για λόγουσ αςφαλείασ του, όπου απαιτείται.  
γ) κονκάρδα με τα προςωπικά ςτοιχεία.  

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να διακζτει ςε ετοιμότθτα προςωπικό, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
αντιμετϊπιςθ αιφνίδιων και επειγουςϊν βλαβϊν, κακ’  όλο το 24ωρο και όλεσ τισ θμζρεσ 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, όςων τεχνιτϊν και οποιουδιποτε εξοπλιςμοφ απαιτείται 
προκειμζνου να γίνεται γριγορθ και αςφαλισ επιςκευι των βλαβϊν μικρισ ζκταςθσ. Εάν θ 
βλάβθ είναι μεγαλφτερθσ ζκταςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφζρει αμζςωσ ςτθν ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΧΘ, για να λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα.  
 
Πλα τα μζλθ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΤ υποχρεοφνται να λάβουν (από το τμιμα 
Ρλθροφορικισ) προςωπικό e-mail του Νοςοκομείου κακϊσ  και κωδικοφσ για τθ 
ςυμμετοχι τουσ ςτο  θλεκτρονικό ςφςτθμα αναγγελίασ – αντιμετϊπιςθσ  βλαβϊν.  
  
Πλα τα μζλθ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υποχρεοφνται να φζρουν μα ηί τουσ, ςε όλθ 
τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ τουσ, ςυςκευι αςφρματθσ επικοινωνίασ, εφόςον τουσ δοκεί 
από το Νοςοκομείο. 
 
Πλα τα μζλθ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ του ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ 
Μθχανικοφ και του Νοςοκομείου.  
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρφνει από το εργοτάξιο αμζςωσ κάκε μζλοσ του 
προςωπικοφ του που κρίνεται ωσ ακατάλλθλο ι δείχνει αμζλεια αςυγχϊρθτθ ωσ προσ τα 
κακικοντά του ι ςυμπεριφζρεται άπρεπα, και να μθν επαναπροςλάβει τοφτο ςε 
οποιαδιποτε εργαςία που να ζχει ςχζςθ με το ζργο, χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ Επίβλεψθσ 
και του Νοςοκομείου. Το δικαίωμα τθσ Επίβλεψθσ και του Νοςοκομείου δεν απαλλάςςει 
τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τθν πλιρθ ευκφνθ του ωσ προσ τθν ποςοτικι και ποιοτικι επάρκεια του 
προςωπικοφ του. 



Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε μζλουσ του 
προςωπικοφ που χρθςιμοποιεί ςτο ζργο. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία ερευνά τουσ λόγουσ 
αποχϊρθςθσ. Αν θ αποχϊρθςθ γίνει με ευκφνθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και δεν κρικεί 
δικαιολογθμζνθ, επιςφρει τθν ποινι τθσ εκπτϊςεωσ. Σε κάκε περίπτωςθ,  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
οφείλει να αναπλθρϊνει άμεςα τον υπάλλθλο που αποχωρεί, με ςτζλεχοσ ίδιων 
τουλάχιςτον προςόντων. Αν παρ’ όλα αυτά ο υπάλλθλοσ δεν αντικαταςτακεί άμεςα, τότε 
κα υπάρξει περικοπι του λογαριαςμοφ ςφμφωνα με τθν Ραράγραφο 25.  
Σε περίπτωςθ που κάποιο μζλοσ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αδυνατεί για 
οποιοδιποτε λόγο να εκτελζςει τθν - βάςει του προγράμματοσ - προβλεπόμενθ υπθρεςία, 
ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να καλφψει το κενό με δικι του ευκφνθ. Σε περίπτωςθ που αυτό 
δεν είναι δυνατό - και μόνο εφόςον δεν προκαλείται πρόβλθμα ςτο Ζργο  - κα υπάρχει 
μείωςθ τθσ αξίασ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ κατά το 1/14 τθσ ςυμβατικισ επί το 
αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα τθσ απουςίασ. Αν θ απουςία δθμιουργεί πρόβλθμα ςτθ 
ςωςτι εκτζλεςθ του Ζργου, είτε λόγω τθσ διάρκειάσ τθσ είτε λόγω τθσ ειδικότθτασ του 
τεχνικοφ, τότε κα υπάρξει περικοπι του λογαριαςμοφ ςφμφωνα με τθν Ραράγραφο 25.  
Κάκε εργαηόμενοσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ςτο παρόν ζργο δικαιοφται τισ νόμιμεσ άδειεσ, ςφμφωνα 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Θα πρζπει όμωσ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να λάβει τθ ν απαραίτθτθ 
μζριμνα, ϊςτε αυτό να μθν επθρεάηει τθν εφρυκμθ και αςφαλι λειτουργία του 
Νοςοκομείου και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ.  
 
6. ΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΘ ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΟΤ Θ/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζςει το απαιτοφμενο προςωπικό 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5, το οποίο κα επικουρείται  από το προςωπικό που διακζτει  
θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 
των καταςκευαςτϊν και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τουσ κανονιςμοφσ του 
Ελλθνικοφ Κράτουσ, ΔΕΘ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΑ κλπ, ι ςυμπλθρωματικά τουσ κανονιςμοφσ ξζνων 
τεχνολογικά προθγμζνων χωρϊν.  
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ ςωςτι λειτουργία των εγκαταςτάςεων ςε 24ωρθ 
βάςθ και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ εργάςιμεσ και μθ, ανεξαρτιτωσ του τεχνι κοφ 
προςωπικοφ που τυγχάνει να ζχει υπθρεςία.  
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα τθρεί όλουσ τουσ κανόνεσ τθσ εγκατάςταςθσ, κα εκτελεί τισ απαραίτθτεσ 
εργαςίεσ για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν, κα επιςκευάηει και κα αποκακιςτά τθ λειτουργία ςε 
κάκε περίπτωςθ βλάβθσ, ςε όποια αιτία και αν οφείλεται (πλθμμελισ ςυντιρθςθ, 
εςφαλμζνοσ χειριςμόσ, φυςιολογικι ι όχι φκορά, ελαττωματικά υλικά, πλθμμελισ 
εγκατάςταςθ κλπ).  
Επίςθσ, κα ςυμμορφϊνεται με τισ οδθγίεσ του ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ ςε κάκε κζμα που ζχει ςχζςθ 
με τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ.  
Γενικότερα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί όλεσ τισ εργαςίεσ και ενζργειεσ 
εκείνεσ που απαιτοφνται για τθ ςωςτι ςυντιρθςθ του  Θ/Μ εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου, 
και του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ, όπωσ αυτόσ περιγράφεται ανωτζρω.  

Εκτόσ των όςων αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα παρζχει ειδικότερα τισ 
κάτωκι υπθρεςίεσ:  

Οι υδραυλικοί του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, εκτόσ τθσ ςυντιρθςθσ των υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων 
όπωσ αυτζσ περιγράφθκαν ανωτζρω, κα εκτελοφν υπθρεςίεσ ςτο κτίριο ιατρικϊν αερίων, 
όπου μεταξφ των υποχρεϊςεων κα περιλαμβάνονται και οι εξισ:  
 
-Ραράδοςθ-παραλαβι φιαλϊν ιατρικϊν αερίων ςτον εξωτερικό προμθκευτι για πλιρωςθ. 



- Ραράδοςθ-παραλαβι φιαλϊν οξυγόνου ςε κλινικζσ, αςκενοφόρα και αςκενείσ του 

Νοςοκομείου. 

Επίςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ διατιρθςθ τθσ κ αλισ κατάςταςθσ τθσ 
κτιριακισ υποδομισ και του ξενοδοχειακοφ εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου του Ξενϊνα και 
του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. Ανάμεςα ςτα κακικοντά του είναι: θ επιςκευι κυρϊν, παρακφρων, τηαμιϊν, 
κουφωμάτων, κλειδαριϊν, χειρολαβϊν, μθχανιςμϊν κυρϊν, δαπζδων, ςοβατεπιϊν, 
τοιχοποιίασ, προςτατευτικϊν τοιχοποιίασ, ψευδοροφϊν, πλακιδίων δαπζδων και τοίχων, 
επιχριςμάτων, μονϊςεων, ειδϊν υγιεινισ, πάγκων, ντουλαπιϊν, επίπλων κλπ, κακϊσ και ο 
χρωματιςμόσ επιφανειϊν όταν απαιτείται.  
 
7. ΑΔΕΙΕ ΕΡΓΑΙΑ 

 
Λόγω του είδουσ τθσ εργαςίασ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τισ απαραίτθτεσ 
άδειεσ για απαςχόλθςθ Υπερωριακι, Νυχτερινι και Κυριακϊν -αργιϊν. Για τισ περιπτϊςεισ 
που απαιτείται εκτάκτωσ να καλείται για να απαςχολθκεί προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα 
γίνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ από τθν εργατικι νομοκεςία ενζργειεσ με μζριμνα και 
ευκφνθ αυτοφ. 
 
8. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ  
 
Το μόνιμο τεχνικό προςωπικό που διακζτει θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ, ειδικοτιτων ίδιων με 
αυτζσ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κα εργάηεται ςε ενιαίο πρόγραμμα με το  
προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
Σε αντιςτοιχία με τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν παράγραφο 5, ςε περίπτωςθ που κάποιο 
μζλοσ του μόνιμου τεχνικοφ προςωπικοφ του Νοςοκομείου, αδυνατεί να εκτελζςει τθν - 
βάςει του προγράμματοσ - προβλεπόμενθ υπθρεςία, το Νοςοκομείο υποχρεοφται να 
καλφψει το κενό με δικι του ευκφνθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ΑΝΑΔΟΧΟΣ και ΕΡΙΒΛΕΨΘ 
οφείλουν να ςυνεργάηονται με αμοιβαία εμπιςτοςφνθ για τθ λφςθ οποιουδιποτε 
προβλιματοσ προκφψει.  
Σε περίπτωςθ που κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προςλθφκεί από το Νοςοκομεί ο τεχνικό 
προςωπικό ειδικότθτασ ίδιασ με κάποια από αυτζσ που διακζτει το προςωπικό του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τότε το προςωπικό αυτό, αφοφ εκπαιδευτεί κατάλλθλα και εξοικειωκεί με τισ 
εγκαταςτάςεισ εργαηόμενο μαηί με το προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΧΘΣ, κα εκτελεί κανονικά υπθρεςία ενταςςόμενο ςτο υπάρχον προςωπικό. Τυχόν 
προςλιψεισ τεχνικοφ προςωπικοφ από το Νοςοκομείο κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
Σφμβαςθσ, δεν κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθ μείωςθ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  
 
 
9. ΑΝΑΛΩΙΜΑ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 
Πλα τα απαιτοφμενα αναλϊςιμα υλικά για τθ ςυντιρθςθ όπωσ καφςιμα, λιπαντικά, αζρια 
κλπ, κακϊσ επίςθσ και όλα τα ανταλλακτικά και αναλϊςιμα που απαιτοφνται, πλθν των 
περιπτϊςεων βλαβϊν για τισ οποίεσ ευκφνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, προμθκεφονται με ευκφνθ 
τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, ο οποίοσ επιβαρφνεται και τθ ςχετικι δαπάνθ.  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να κάνει τθ ςχετικι ζρευνα αγοράσ και να προτείνει τα υλικά 
που κεωρεί απαραίτθτα για τισ εκάςτοτε ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, διατυπϊνοντασ εγγράφωσ 
τυχόν αντιρριςεισ του ςε περίπτωςθ που δεν εγκρίνει τα υλικά που προμθκεφεται θ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ. 
Στισ περιπτϊςεισ βλαβϊν που προζρχονται από ελλιπι ι πλθμμελι ςυντιρθςθ των 
εγκαταςτάςεων ι εςφαλμζνουσ χειριςμοφσ του προςωπικοφ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, και γενικά 



λόγω υπαιτιότθτάσ τουσ, οι ςχετικζσ δαπάνεσ αποκατάςταςθσ (εργαςία και υλικά) κα 
βαρφνουν τον ίδιο τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ υποχρεοφται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να εφοδιάηει το 
προςωπικό του με όλα τα εργαλεία και τα αναλώςιμα αυτών όπωσ:(κομπρεςζρ, ςυςκευι 
θλεκτροςυγκόλλθςθσ, αναλυτισ καυςαερίων, ςυςκευι απόφραξθσ αποχετεφςεων, 
πλυςτικό μθχάνθμα, κονφλζρ, θλεκτρικό βιδολόγο , κατςαβίδια, πολφμετρα, πζνςεσ, 
κόφτεσ, ςκάλεσ, ςκαλωςιζσ , κλειδιά κάκε τφπου (άλεν, πολφγωνα, γερμανικά κλπ), 
τςιμπίδεσ, κάβουρεσ, δράπανα, ςφυριά, καλζμια, αρίδεσ, ςιδθροπρίονα, δίςκοι κοπισ, 
μπαλαντζηεσ, αλφάδια, φακοί, μζτρα,  πιςτόλια ςιλικόνθσ κλπ ) και γενικά όλα τα 
απαραίτθτα μζςα που απαιτοφνται κακθμερινά ςτισ εργαςίεσ για τθ ςυντιρθςθ και τθν 
επιςκευι των βλαβών που κα προκφπτουν.  

 
10. ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΡΙΣΩΝ 
 
Λόγοι πρακτικοί, τεχνικοί ι άλλοι μπορεί να επιβάλλουν κάποια από τα μθχανιματα που 
περιλαμβάνονται ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, να αναλαμβάνονται, όςον αφορά τθ 
ςυντιρθςθ ι και τισ επιςκευζσ, από άλλα ςυνεργεία. Για τον λόγο αυτό, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα  
ςυνάπτει ςυμβάςεισ ι κα καλεί απ' ευκείασ τα ςυνεργεία αυτά, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ. 
Οι ανωτζρω περιγραφείςεσ ςυμβάςεισ (ι αντίςτοιχα οι κλιςεισ ςυνεργείων) κα γίνονται 
φςτερα από ζλεγχο και ζγκριςθ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, κα επιβαρφνουν αποκλειςτικά 
τον ΑΝΑΔΟΧΟ και δεν κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθ μείωςθ του προςωπικοφ του.  
Ειδικότερα, όςον αφορά τουσ Μεταςχθματιςτζσ Ιςχφοσ, κάκε ζτοσ δείγματα του μονωτικοφ 
ελαίου κα ςτζλνονται για ζλεγχο ςε αναγνωριςμζνο εργαςτιριο, με ζξοδα τθσ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ. Ανάλογα με  τα αποτελζςματα των μετριςεων, κα ιςχφουν τα 
κάτωκι: 
i. Σε περίπτωςθ που θ διθλεκτρικι αντοχι είναι μεγαλφτερθ από 30 kV, δεν κα 

πραγματοποιείται αναςφςταςθ του ελαίου.  

ii. Σε περίπτωςθ που θ διθλεκτρικι αντοχι είναι μικρότερθ από 30 kV, κα 

πραγματοποιείται αναςφςταςθ του ελαίου με ζξοδα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το κόςτοσ 

αναςφςταςθσ δεν κα βαρφνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ, μόνο ςε περίπτωςθ που ζχει γίνει 

αναςφςταςθ ελαίου μζςα ςτο προθγοφμενο από τθ μζτρθςθ ζτοσ.  

Πςον αφορά το Σθλεφωνικό Κζντρο, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να ςυνάψει Σφμβαςθ 
προλθπτικισ & διορκωτικισ ςυντιρθςθσ με εταιρεία, θ οποία κα ζχει εξουςιοδότθςθ για 
επζμβαςθ ςτο τθλεφωνικό κζντρο τθσ Siemens HiPath 4000 και κα περιλαμβάνει απαραιτιτωσ 
τουλάχιςτον τουσ κάτωκι όρουσ:  

 Τεχνικι υποςτιριξθ επί 24-ϊρου βάςεωσ και 365 θμζρεσ το χρόνο. 

 Φπαρξθ Help Desk ςτθν εταιρεία για τθν εξυπθρζτθςθ των βλαβϊν.  

 Χρόνοσ απόκριςθσ από τθν ανακοίνωςθ τθσ βλάβθσ ςτο Help Desk τθσ εταιρείασ: 1 
ϊρα. 

Πςον αφορά τα Κεντρικά UPS, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να ςυνάψει Σφμβαςθ 
προλθπτικισ & διορκωτικισ ςυντιρθςθσ με εξειδικευμζνο ςυνεργείο που ζχει αποδεδειγμζνθ 
άδεια για τθν ςυντιρθςθ των UPS του Νοςοκομείου,  θ οποία κα περιλαμβάνει απαραιτιτωσ 
τουλάχιςτον τουσ κάτωκι όρουσ:  



 Οι εργαςίεσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα γίνονται ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ, α φοφ 

πρϊτα ειδοποιθκεί ο ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ Μθχανικόσ του Νοςοκομείου.  

 Σε περίπτωςθ βλάβθσ, ο χρόνοσ αντίδραςθσ δεν κα υπερβαίνει τισ 24 ϊρεσ από τθν 

ειδοποίθςθ. 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟ κα πρζπει να κατακζςει αυτζσ τισ ςυμβάςεισ μζχρι τθν υπογραφι τθσ 
φμβαςθσ με το Νοςοκομείο.  
 
11. ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ Θ/Μ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
 
11Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Σκοπόσ του παρόντοσ είναι να κακοριςκοφν τα πλαίςια μζςα ςτα οποία κα γίνει θ 
προλθπτικι ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ και που αποτελεί μζροσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
11Β. ΟΡΙΜΟ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ 
 
Ραρακάτω δίνεται ο οριςμόσ τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςε αντιδιαςτολι με τθ 
διορκωτικι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων.  
Με τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ εννοείται θ ςε τακτά διαςτιματα και ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν επικεϊρθςθ, ζγκαιρθ αλλαγι  φκαρτϊν εξαρτθμάτων, 
αντικατάςταςθ ι ςυμπλιρωςθ λιπαντικϊν, ζλεγχο και παροχι κατάλλθλων οδθγιϊν για τθν 
διατιρθςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ.  
Στθν προλθπτικι ςυντιρθςθ ανικει και θ ζγκαιρθ υπόμνθςθ για μεγαλφτερθσ ζνταςθσ 
εργαςίεσ ι για αντικατάςταςθ φκαρμζνων εξαρτθμάτων που δεν αποτελοφν αντικείμενο 
τθσ προλθπτικισ ςυντιρθςθσ.  
Από τθν άλλθ πλευρά, θ κανονικι ςυντιρθςθ αφορά τθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ τθσ 
εγκατάςταςθσ, τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ, τθν αντικατάςταςθ ι και επιςκευι 
εξαρτθμάτων κακϊσ και τθν αποκατάςταςθ μεγαλφτερων βλαβϊν. Θ προλθπτικι 
ςυντιρθςθ κα γίνεται βάςει προγράμματοσ (βλ. παρ. 11Γ).  
 
11Γ. ΕΚΣΑΘ ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΤΝΣΘΡΘΘ  
 
Αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ αποτελοφν οι πίνακεσ προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ, οι οποίοι επιςυνάπτονται (βλ. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ). Με βάςθ 
αυτοφσ του πίνακεσ, κα καταρτίηεται κακθμερινά πρόγραμμα ςυντιρθςθσ του Θ/Μ 
εξοπλιςμοφ, ανά ειδικότθτα τεχνικϊν, το οποίο κα ακολουκείται από τουσ τεχνικοφσ του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ και του Νοςοκομείου, ανάλογα με τθν υπθρεςία, και κα ελζγχεται από το 
Μθχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τον ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ Μθχανικό.  
Οι επιςυναπτόμενοι πίνακεσ μποροφν να τροποποιοφνται κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςφμβαςθσ (πχ πρόςκεςθ νζων εργαςιϊν εφόςον αυτζσ ανικουν προφανϊσ ςτθ ςυντιρθςθ 
κλπ), ανάλογα με τισ ανάγκεσ που κα προκφψουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ μεταξφ του 
ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
11Δ. ΕΤΘΤΝΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, ςφμφωνα με το 
άρκρο 6, για τθν εκτζλεςθ των παραπάνω εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με 
τισ οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τθν ιςχφουςα 
Βιομθχανικι Νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ΟΤΕ, ΔΕΘ, ΔΕΥΑΑ 



κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα τθρεί με ςυνζπεια και κάκε λεπτομζρεια όςα α ναφζρονται ςτθν παρ. 
12 ςτο οποίο κα καταγράφονται οι εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ και οι οδθγίεσ που δόκθκαν.   
 
12. ΟΡΓΑΝΩΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ 
 
Εντόσ τριάντα (30) θμερών  από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται 
να οργανϊςει και να παραδϊςει ςτθν   ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ τα εξισ:  
 

α. Ρίνακα των απαιτοφμενων βαςικϊν  ανταλλακτικών και αναλωςίμων  υλικϊν για τθ 
ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου που ανικει ςτο πεδίο ευκφνθσ του.  

β. Κακθκοντολογιών του προςωπικοφ του. 
 
Επίςθσ, κακ' όλο το διάςτθμα του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται 
να διαχειρίηεται και να παρακολουκεί:  
 
α. Δελτία Αναγγελίασ Βλάβθσ ι Επιςκευισ . Οι αναγγελίεσ Βλάβθσ ,Επιςκευισ ι 
Ρρολθπτικισ ςυντιρθςθσ  ΕΚΤΟΣ των Κλινικϊν  κα αναγράφονται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
βλαβϊν από το Μθχανολόγο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που  κα ορίηει τον ανάλογο Τεχνικό κακϊσ και 
αναλυτικά τα απαραίτθτα ανταλλακτικά θ υλικά που κα απαιτθκοφν .Οι βλάβεσ κα 
παραλαμβάνονται   από τουσ Μθχανολόγουσ του Νοςοκομείου που κα  ενθμερϊνουν τθν 
αποκικθ  Τεχνικοφ .Οι Μθχανολόγοι του Νοςοκομείου κα επιβλζπουν  για τθ ςωςτι  
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι τισ ςυντιρθςθσ  και το κλείςιμο   . Οι βλάβεσ που κα 
κοινοποιοφνται από τισ κλινικζσ κα παραλαμβάνονται από τον Μθχανολόγο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ςε ςυνεργαςία με τουσ Μθχανολόγουσ τουσ Νοςοκομείου που  κα ορίηουν τον ανάλογο 
τεχνικό ο οποίοσ κα αναγράφει  τα υλικά που κα χρειαςτεί   και ςτθ ςυνζχεια  ςε 
ςυνεργαςία με τθν αποκικθ κα παραλαμβάνει τα υλικά για τθν   αποκατάςταςθ τθσ 
βλάβθσ ι τθσ Συντιρθςθσ  .Ο Τεχνικόσ κα είναι υπεφκυνοσ και για τθν αναγγελία 
αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ και το κλείςιμο  και κα ελζγχεται από τον(θ) Ρροϊςτάμενο(θ) 
τισ Κλινικισ. Για διάφορεσ άλλεσ εργαςίεσ κα γίνεται αναγγελία  από τον προϊςτάμενο του Τεχνικοφ 
Τμιματοσ και κα ακολουκείται θ παραπάνω διαδικαςία.                                                                                                                      
 

β. Μθτρώα ςυντιρθςθσ – επιςκευών των ςθμαντικότερων μθχανθμάτων, ψυγείων  και 
εγκαταςτάςεων( του τομζα ευκφνθσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τα οποία κα  βρίςκονται ςτουσ χϊρουσ 
εγκατάςταςθσ των μθχανθμάτων και κα ανανεϊνονται κάκε μινα .  
 
γ. Αρχείο ςε θλεκτρονικι μορφι , ςτο οποίο κα καταγράφονται, για κάκε μθχάνθμα του 
τομζα ευκφνθσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, όλεσ οι εργαςίεσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν και προλθπτικισ 
ςυντιρθςθσ. 

 
δ.  Θμεριςιο πρόγραμμα ςυντιρθςθσ . Με ευκφνθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα καταρτίηεται 

κακθμερινά πρόγραμμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ με βάςθ τθ ςφμβαςθ και κα ορίηει τον 
ανάλογο τεχνικό . Το πρόγραμμα κα παραλαμβάνεται από τουσ Μθχανολόγουσ του 
Νοςοκομείου και κα αρχειοκετείται .Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν βλάβεσ κα 
αναφζρονται .   

 
ε.  Βεβαίωςθ καλισ ςυντιρθςθσ .Κάκε τζλοσ του μινα κα δίνεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μαηί 

με το τιμολόγιο, υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ςωςτι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων με 
βάςθ τθν υπάρχουςα  ςφμβαςθ.   

 



ςτ. Πςον αφορά τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ  ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ενθμερϊνει εγγράφωσ    
δυο(2) μινεσ πριν το  τζλοσ τθσ χρονιάσ ςε ποια μθχανιματα κα γίνει  προλθπτικι 
ςυντιρθςθ κακϊσ και τα ανταλλακτικά και υλικά που κα χρειαςτοφν για τθν επομζνθ 
χρονιά ζτςι ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν  ςτον προχπολογιςμό του Νοςοκομείου.    

 
Στο προςωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κα διατεκοφν χϊροι του τεχνικοφ τμιματοσ. Επίςθσ, θ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ κα διακζςει ςτο Μθχανικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλα τα απαραίτθτα ςχζδια, 
διαγράμματα, ζντυπα που αφοροφν ςτον Θ/Μ εξοπλιςμό του πεδίου ευκφνθσ του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να παραδϊςει οτιδιποτε 
του διζκεςε θ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ (χϊρουσ, ζντυπα κλπ.) ςε καλι κατάςταςθ.  
 
13. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ 
 
Θ ςυντιρθςθ του Θ/Μ εξοπλιςμοφ κα γίνεται ςφμφωνα με: 

α. Τθν ιςχφουςα Βιομθχανικι Νομοκεςία.  
β. Τουσ ιςχφοντεσ Κανονιςμοφσ, προδιαγραφζσ κλπ. του Ελλθνικοφ Κράτουσ, ΤΕΕ, ΔΕΘ, 

ΟΤΕ, ΔΕΥΑΑ κλπ. 
γ. Τουσ Κανονιςμοφσ ξζνων τεχνολογικά προθγμζνων χωρϊν (Αμερικανικοφσ, Αγγλικοφσ, 

Γερμανικοφσ, Γαλλικοφσ), όπου δεν υπάρχουν αντίςτοιχοι Ελλθνικοί ι είναι 
ανεπαρκείσ. 

δ. Τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ Θ/Μ εγκαταςτάςεων Νοςοκομείων του Υπουργείου 
Υγείασ. 

ε.  Τισ οδθγίεσ καταςκευαςτϊν των εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και ςυςκευϊν.  
ςτ. Τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ εμπειρίασ. 

 
 
14. ΟΔΘΓΙΕ ΠΟΤ ΚΑΘΙΣΟΤΝ ΑΜΦΙΒΟΛΘ ΣΘΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΒΛΑΒΩΝ  
 
Αν κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ζχει τθν γνϊμθ ότι εδόκθ εντολι από τθν 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ι τον ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΑ για κάποια εργαςία θ οποία κάνει αμφίβολθ τθν 
αποκατάςταςθ βλάβθσ ι τθ λειτουργία εγκαταςτάςεων ι ζχει ςαν ςυνζπεια παρζκκλιςθ 
από τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ, τότε πρζπει πριν από τθν ζναρξθ κάκε ςχετικισ εργαςίασ 
να υποβάλλει αμελλθτί με ζγγραφο ςτθν  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ τισ αντιρριςεισ του.  
 
15. ΑΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΤ 
 
15Α. ΗΘΜΙΕ Ε ΣΡΙΣΟΤ ΚΑΙ ΣΙ ΠΕΡΙΟΤΙΕ ΑΤΣΩΝ  
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ  για κάκε κίνδυνο που ςτρζφεται κατά τθσ 
ηωισ, υγείασ, ςωματικισ ακεραιότθτασ, περιουςίασ και οποιωνδιποτε άλλων προςωπικϊν 
ι περιουςιακϊν υλικϊν ι άλλων αγακϊν παντόσ τρίτου, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ, του προςωπικοφ του Νοςοκομείου, των αςκενϊν, των επιςκεπτϊν, 
του εξοπλιςμοφ του Νοςοκομείου και του προςωπικοφ υπθρεςίασ Επίβλεψθσ, μόνον όταν 
ο κίνδυνοσ αυτόσ προζρχεται από τθ μθ καλι εκτζλεςθ του ζργου από προςωπικό του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 
 
15Β. ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΗΘΜΙΕ ΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ  
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε ηθμιά ι βλάβθ θ οποία κα προκφψει 
από εργατικό ατφχθμα ςε εργάτεσ ι άλλα πρόςωπα τα οποία χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, είναι 



υποχρεωμζνοσ να απαλλάξει τθν  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ από κάκε πλθρωμι γι' αυτζσ τισ 
ηθμιζσ ι βλάβεσ κακϊσ και για κάκε απαίτθςθ, ενζργεια, ζξοδα και επιβαρφνςεισ ςχετικζσ 
με αυτζσ, εκτόσ αν προκφπτει ςοβαρι παράλειψθ ι εςκεμμζνθ ενζργεια τθσ   
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ.  
 
 
15Γ. ΣΕΧΝΙΚΟ ΑΦΑΛΕΙΑ 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απαςχολεί Τεχνικό Αςφαλείασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία (Ν 1568/85, Ρ.Δ 294/88, Ρ.Δ 17/96, Ρ.Δ 159/99, μαηί με τυχόν τροποποιιςεισ 
τουσ, κλπ). Θα κατατεκοφν ςτο Νοςοκομείο όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα που 
αποδεικνφουν τον οριςμό Τεχνικοφ Αςφαλείασ για το ςυγκεκριμζνο ζργο.  
 
15Δ. ΑΦΑΛΙΘ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΤΠΑΛΛΘΛΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει κατά ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ 
εταιρείεσ, αναγνωριςμζνεσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο, το εργατικό και  υπαλλθλικό 
προςωπικό του που ζχει ςχζςθ με το ζργο, εφόςον αυτό δεν υπάγεται ςτισ κοινωνικζσ 
αςφαλίςεισ οφτε καλφπτεται θ αςφάλιςθ αυτι με τισ πάςθσ φφςεωσ ειςφορζσ που 
επιβάλλονται από το Νόμο για το ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, το ΕΤ, ΑΕΤΣ και ΞΕ) και τυχόν άλλουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, για τισ οποίεσ ειςφορζσ ευκφνεται και επιβαρφνεται 
αποκλειςτικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και θ αντίςτοιχθ δαπάνθ ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν αμοιβι του. 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάκε πλθρωμι να προςκομίηει ςτθν ΕΡΙΒΛΕΨΘ βεβαίωςθ 
πλθρωμισ αςφαλιςτικών ειςφορών του προςωπικοφ που χρθςιμοποιεί ςτο ζργο.  
Επίςθσ, όςον αφορά τθν καταβολι των νομίμων επιβαλλομζνων ειςφορϊν προσ τουσ 
αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ ΕΦΚΑ κλπ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάκε πλθρωμι να 
προςκομίηει ςτθν ΕΡΙΒΛΕΨΘ βεβαιϊςεισ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του προσ 
αυτοφσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 
 
16. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Κανζνασ από τουσ ςυμβαλλόμενουσ δεν ευκφνεται για παράλειψθ εκπλιρωςθσ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του, αν θ παράλειψθ αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, 
δθλαδι ςυνκθκϊν που διαφεφγουν του ελζγχου του ςυμβαλλόμενου, εφόςον ζχει 
επιδείξει τθν προςικουςα προςοχι και επιμζλεια ενόσ λογικοφ και ςυνετοφ 
ςυμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν και αποτραποφν από αυτόν. 
Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτζρασ βίασ ςυνιςτοφν:  

α) Θεομθνίεσ, Φυςικζσ καταςτροφζσ, Ρλθμμφρεσ, Σειςμοί, Ρυρκαγιζσ.  
β) Απεργίεσ αναγνωριςμζνων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και μερϊν, επιβολι 

ςτρατιωτικοφ νόμου, πολεμικι ςφρραξθ, εμπάργκο.  
Κάκε ςυμβαλλόμενο μζροσ υποχρεοφται  μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και 
να προςκομίςει ςτο άλλο μζροσ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  
Κατά τθν διάρκεια του γεγονότοσ τθσ ανωτζρασ βίασ, το μζροσ που τθν  επικαλείται οφείλει 
να λάβει κάκε πρόςφορο μζτρο, ϊςτε να ελαχιςτοποιθκοφν οι ηθμιογόνεσ ςυνζπειζσ του 
και να καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια ϊςτε τα αποτελζςματα τθσ ανωτζρασ βίασ να 
αρκοφν χωρίσ κακυςτζρθςθ.  
Ειδικότερα ςε ότι αφορά τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αυτόσ οφείλει ζναντι τιμιματοσ που κα εκτιμθκεί 
και ςυμφωνθκεί αμοιβαία, να αποκαταςτιςει τισ ηθμίεσ που προκαλοφνται από τισ 
παραπάνω αιτίεσ. 



17. ΚΑΣΑΣΑΘ ΕΚΣΑΚΣΘ ΑΝΑΓΚΘ  
 
Σε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το Ρροςωπικό τθσ ακολουκοφν τισ 
οδθγίεσ και εντολζσ τθσ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ διευκολφνοντασ το ζργο και τθν αποςτολι 
του Νοςοκομείου ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, ανεξάρτθτα από προγράμματα, ςχεδιαςμοφσ και 
άλλεσ δεςμεφςεισ που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ. Ο χαρακτθριςμόσ των ςυνκθκϊν 
«ζκτακτθσ ανάγκθσ» γίνεται με απόφαςθ των αρμόδιων κρατικϊν οργάνων.  
 
18. ΠΡΟΘΕΣΕ ΕΡΓΑΙΕ 
 
Αν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κρικεί αναγκαία θ εκτζλεςθ εργαςιϊν που δεν είχαν 
προβλεφκεί αλλά κρίνονται απολφτωσ απαραίτθτεσ, ι προκφπτει επείγουςα ανάγκθ, ι 
υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα, ι ανωτζρα βία, ι θ ανάκεςθ ςε τρίτο κα δθμιουργοφςε 
προβλιματα ςτθν ορκι τιρθςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι δεν είναι δυνατόσ ο διαχωριςμόσ από τθν 
κφρια ςφμβαςθ λόγω οικονομικϊν, τεχνικϊν ι άλλων ςοβαρϊν λόγων που δυςκολεφουν 
τθν  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ, είναι δυνατι θ ανάκεςθ πρόςκετων εργαςιϊν ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ, με 
τίμθμα που αμοιβαία κα ςυμφωνθκεί φςτερα από πρόταςθ τθσ ΕΡΙΒΛΕΨΘΣ και ειςιγθςθ 
τθσ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ προσ τθν  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ.  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δφναται να αρνθκεί τθν εκτζλεςθ των επιπλζον εργαςιϊν χωρίσ 
αιτιολόγθςθ. Άρνθςθ χωρίσ ςοβαρι αιτιολόγθςθ δφναται να εκλθφκεί εκ μζρουσ τθσ    
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ωσ αιτία ζκπτωςθσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.  
 
19. ΠΛΘΜΜΕΛΘ ΚΑΘΘΚΟΝΣΑ - ΤΣΑΕΙ - ΕΚΠΣΩΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
Αν κατά τθν διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί πλθμμελϊσ τα κ ακικοντά του 
και δεν πλθροί τισ υποχρεϊςεισ του που προκφπτουν από τθν ςφμβαςθ, θ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΧΘ δφναται να εφαρμόςει ςειρά μζτρων όπωσ ζγγραφεσ παρατθριςεισ και ςυςτάςεισ, 
δυςμενείσ εκκζςεισ, απαιτιςεισ απόλυςθσ προςωπικοφ, περικοπζσ επί του λογαριαςμοφ, 
απαίτθςθ αποκατάςταςθσ ηθμιϊν εγκαταςτάςεων ι εξοπλιςμοφ, απαίτθςθ καταβολισ 
αποηθμιϊςεων κλπ. 
Σε ακραίεσ παραβιάςεισ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ςυμμορφϊνεται ςτισ 
ςυςτάςεισ και άλλα μζτρα που λαμβάνει θ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ, προβλζπεται θ κιρυξθ του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ωσ εκπτϊτου όπωσ αναφζρεται ςτο αντίςτοιχο άρκρο τθσ Διακιρυξθσ, με 
παρακράτθςθ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν και τθ λιψθ οποιονδιποτε άλλων μζτρων και 
ενεργειϊν (ενδίκων ι μθ) που θ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ κα κρίνει ωσ προςφορότερα για τθν 
προάςπιςθ των ςυμφερόντων του.  
Θ κιρυξθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ωσ ζκπτωτου γίνεται με απόφαςθ τθσ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ. Για 
τον ςκοπό αυτό απαιτείται αναλυτικι και αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ ΕΡΙΒΛΕΨΘΣ και τθσ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ.  
 
20. ΛΘΞΘ ΤΜΒΑΘ 
 
Μετά τθν εκπνοι του ςυμβατικοφ χρόνου των εργαςιϊν και μζςα ςε χρονικό διάςτ θμα 
δζκα (10) θμερϊν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται:  

α. Να εκτελζςει παρουςία των εκπροςϊπων τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ και τον ενδεχόμενο 
νζο ΑΝΑΔΟΧΟ όλεσ τισ δοκιμζσ και λειτουργίεσ των εγκαταςτάςεων που κα ορίςει θ 
Υπθρεςία, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί ο ζλεγχοσ  και θ παράδοςθ των 
εγκαταςτάςεων. 

β. Να ςυντάξει και να υποβάλει ςτθν υπθρεςία λεπτομερι ζκκεςθ επί τθσ κατάςταςθσ 
των εγκαταςτάςεων με τισ ςχετικζσ παρατθριςεισ και διαπιςτϊςεισ του.  



γ. Να παραδϊςει ενθμερωμζνα και υπογεγραμμζνα όλα τα ςχετικά βιβλία, μθ τρϊα και 
λοιπά παραςτατικά ςτοιχεία που κα ζχουν τθρθκεί κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, 
τα τεχνικά εγχειρίδια, τισ οδθγίεσ ςυντιρθςθσ, τα ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία 
πλιρωσ τακτοποιθμζνα και ταξινομθμζνα εντόσ φακζλων.  

Θ εκτζλεςθ των ανωτζρω εργαςιϊν  εκ μζρουσ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν παραλαβι των εργαςιϊν του, τθν εκκακάριςθ, τθν οικονομικι τακτοποίθςθ και τελικι 
πλθρωμι του, κακϊσ και τθν επιςτροφι των εγγυθτικϊν επιςτολϊν του. Σε περίπτωςθ 
κακυςτζρθςθσ ι αμζλειασ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για τθν εκπλιρωςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων 
επιβάλλεται ποινικι ριτρα εισ βάροσ του.  
Εάν από τουσ εν λόγω ελζγχουσ διαπιςτωκοφν βλάβεσ, φκορζσ ι ηθμιζσ των 
εγκαταςτάςεων που ζπρεπε να είχαν επιςκευαςκεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ι παραλείψεισ ςτθ 
ςυντιρθςι τουσ, τότε θ υπθρεςία μπορεί να διατάξει τθν εκτζλεςθ των ςχετικϊν 
αναγκαίων εργαςιϊν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ μζςα ςε τακτι προκεςμία ανάλογθ προσ τθν 
ζκταςθ των εργαςιϊν.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν ςυντάςςεται και υπογράφεται ςχετικό 
πρακτικό και ακολουκεί θ οικονομικι εκκακάριςθ των εργαςιϊν και θ τελικι πλθρωμι του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Θ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα γίνει με τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςθ όλων των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, γεγονόσ που κα βεβαιϊνεται με 
τθν ζκκεςθ διεκπεραίωςθσ ζργου από τθν ΕΡΙΒΛΕΨΘ, βεβαίωςθ τθσ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ 
ΥΡΘΕΣΙΑΣ και ςχετικι απόφαςθ τθσ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ.  
 

   

Θ/Μ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΕΡΓΑΙΑ ΤΝΣΘΡΘΘ 
ΤΧΝΟΣΘΣΑ 
ΤΝΣ/Θ 

Κυψζλεσ Μζςθσ Τάςθσ 

 
 
Οπτικόσ ζλεγχοσ διακοπτϊν (ζλεγχοσ για 
 ςπινκιρα) 

Θμεριςια 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Λίπανςθ μθχανικϊν μερϊν διακοπτϊν Εξαμθνιαία 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Λίπανςθ ράγασ κφλιςθσ διακόπτθ Εξαμθνιαία 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Ζλεγχοσ ελατθρίου οπλίςεωσ διακόπτθ Εξαμθνιαία 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ελαίου διακόπτθ Εξαμθνιαία 

Κυψζλεσ διακοπτϊν Μζςθσ Τάςθσ Κακαριςμόσ διακόπτθ Εξαμθνιαία 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Κακαριςμόσ κυψζλθσ Ετιςια 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Ζλεγχοσ κατάςταςθσ ακροκιβωτίων Ετιςια 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Ζλεγχοσ χειριςτθρίου αποηεφκτθ Ετιςια 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Ζλεγχοσ χειριςτθρίου γειωτι Ετιςια 



Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι Κακαριςμόσ μαχαιριϊν αποηεφκτθ Ετιςια 

Κυψζλθ αποηεφκτθ-γειωτι 
Λίπανςθ μθχανικϊν μερϊν αποηεφκτθ-
γειωτι 

Ετιςια 

Μεταςχθματιςτζσ Ιςχφοσ   

Μεταςχθματιςτζσ  Καταγραφι ςτάκμθσ λαδιοφ  Θμεριςια 

Μεταςχθματιςτζσ  Καταγραφι κερμοκραςίασ λαδιοφ Θμεριςια 

Μεταςχθματιςτζσ  Ζλεγχοσ διαρροϊν λαδιοφ  Θμεριςια 

Μεταςχθματιςτζσ  Ζλεγχοσ αφυγραντϊν Θμεριςια 

Μεταςχθματιςτζσ  
Αμπερομζτρθςθ πυκνωτϊν 
αντιςτάκμιςθσ 

Μθνιαία 

Μεταςχθματιςτζσ  
Κακαριςμόσ μονωτιρων & εξωτερικοφ 
περιβλιματοσ 

Εξαμθνιαία 

Μεταςχθματιςτζσ  Δοκιμι προςταςίασ BUCCHOLTZ Εξαμθνιαία 

Μεταςχθματιςτζσ  Δοκιμι προςταςίασ από υπερκζρμανςθ Εξαμθνιαία 

Μεταςχθματιςτζσ  
 

Μζτρθςθ διθλεκ/κισ αντοχισ λαδιοφ 
(αναςφςταςθ αν απαιτείται) 

Ετιςια 

Πεδία Χαμθλισ Τάςθσ   

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτιρα πεδίων Θμεριςια 

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ Καταγραφι ενδείξεων οργάνων (V-A) Θμεριςια 

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ 
Καταγραφι ενδείξεων οργάνου 
πυκνωτϊν cosφ 

Θμεριςια 

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ Ζλεγχοσ ςυςφίξεων Ετιςια 

Ρεδία χαμθλισ τάςθσ Κακαριςμόσ πεδίων Ετιςια 

Ρεδίο αντιςτάκμιςθσ cosφ 
Καταγραφι ενδείξεων οργάνου 
πυκνωτϊν cosφ 

Θμεριςια 

Ρεδίο αντιςτάκμιςθσ cosφ Ζλεγχοσ αςφαλειϊν Θμεριςια 

Ρεδίο αντιςτάκμιςθσ cosφ Αμπερομζτρθςθ πυκνωτϊν Μθνιαία 

Ηλεκτροπαραγωγά ηεφγθ   

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ Δοκιμι λειτουργίασ χωρίσ φορτίο Εβδομαδιαία 



Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ 
Καταγραφι ενδείξεων οργάνων ςε 
λειτουργία 

Εβδομαδιαία 

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ Εβδομαδιαία 

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ Δοκιμι ςυςτθμάτων αςφαλείασ Μθνιαια 

Θλεκτροπαραγωγά ηεφγθ 
Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ θλεκτρικϊν 
ςφαλμάτων 

Τριμθνιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ προκζρμανςθσ 
νεροφ 

Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ νεροφ Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ 
Εκκζνωςθ νεροφ από διαχωριςτι 
πετρελαίου-νεροφ 

Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ 
Ζλεγχοσ ςωλινων και κολλάρων νεροφ 
για διαρροζσ 

Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ψφξθσ Ζλεγχοσ τροχαλίασ αντλίασ νεροφ Ετθςια 

Σφςτθμα ψφξθσ Αλλαγι φίλτρου νεροφ (ΘΗ φωτιςμοφ) Ετθςια 

Σφςτθμα ψφξθσ Κακαριςμόσ ψυγείου εςωτερικά Ετθςια 

Σφςτθμα ψφξθσ Κακαριςμόσ πτερυγίων ψυγείου Ετθςια 

Σφςτθμα ψφξθσ Ζλεγχοσ ανεμιςτιρα ψυγείου νεροφ Ετθςια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ προκζρμανςθσ 
πετρελαίου 

Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου Ζλεγχοσ ςωλθνϊςεων για διαρροζσ Εβδομαδιαία 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου Ζλεγχοσ ςτάκμθσ δεξαμενισ πετρελαίου Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου Ζλεγχοσ αντλίασ πετρελαίου Μθνιαια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου Αλλαγι φίλτρων πετρελαίου Ετθςια 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου 
Αποςτράγγιςθ-κακαριςμόσ δεξαμενισ 
πετρελαίου 

Ετιςια 

Σφςτθμα λίπανςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ  Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα λίπανςθσ Αλλαγι λαδιϊν & φίλτρων λαδιοφ Ετθςια 

Σφςτθμα ειςαγωγισ - εξαγωγισ Ζλεγχοσ δείκτθ φίλτρου αζρα Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα ειςαγωγισ - εξαγωγισ Ζλεγχοσ διαρροϊν εξάτμιςθσ Μθνιαια 



Σφςτθμα ειςαγωγισ - εξαγωγισ Ζλεγχοσ διαρροϊν ειςόδου αζρα Μθνιαια 

Σφςτθμα ειςαγωγισ - εξαγωγισ Κακαριςμόσ ι αλλαγι φίλτρου αζρα Ετθςια 

Συςςωρευτζσ Ζλεγχοσ φόρτιςθσ ςυςςωρευτϊν (28V) Εβδομαδιαια 

Συςςωρευτζσ Ζλεγχοσ υγρϊν ςυςςωρευτϊν Εβδομαδιαια 

Κινθτιρασ Ζλεγχοσ ιμάντων Μθνιαια 

Κινθτιρασ Κακαριςμόσ μθχανισ  Εξαμθνιαια 

Κινθτιρασ Σφςφιξθ κοχλίων ζδραςθσ μθχανισ Ετθςια 

Γεννιτρια Κακαριςμόσ γεννιτριασ Εξαμθνιαια 

Γεννιτρια Γραςςάριςμα ρουλεμάν γεννιτριασ Ετθςια 

Γεννιτρια Μζτρθςθ αντίςταςθσ τυλιγμάτων Ετθςια 

Θλεκτρικοί πίνακεσ Κακαριςμόσ θλεκτρικϊν πινάκων Μθνιαια 

Θλεκτρικοί πίνακεσ Ζλεγχοσ ςφςφιξθσ ακροδεκτϊν Εξαμθνιαια 

Θλεκτρικοί πίνακεσ Ζλεγχοσ θλεκτρικϊν διακοπτϊν Εξαμθνιαια 

Χϊροσ Θ/Η Κακαριςμόσ χϊρου Τριμθνιαια 

Ηλεκτρικοί πίνακεσ   

Ρίνακεσ Χειρουργείων, ΜΕΘ, ΤΕΡ, κλπ  Δοκιμι ςυςκευισ "ΤΕΣΤ ΜΟΝΩΣΘΣ" Εβδομαδιαια 

Θλεκτρικοί πίνακεσ Σφςφιξθ ςτοιχείων Ετιςια 

Κεντρικά UPS   

Κεντρικά UPS Καταγραφι ενδείξεων (V - A - φορτίο %) Θμεριςια 

Κεντρικά UPS Κακαριςμόσ χϊρου και μθχανθμάτων Μθνιαια 

Κεντρικά UPS Δοκιμι επάρκειασ μπαταριϊν Μθνιαία 

Ιατρικά αζρια   

Κζντρο Ο2 Καταγραφι πίεςθσ κφριου δικτφου Θμερθςια 



Κζντρα Ο2 & Ν2Ο 
Καταγραφι πίεςθσ κφριασ-εφεδρικισ 
ςυςτοιχίασ 

Θμερθςια 

Κζντρα Ο2 & Ν2Ο Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ κζντρου Εβδομαδιαια 

Κζντρα Ο2 & Ν2Ο Ζλεγχοσ φωτεινοθχθτικισ ςιμανςθσ Εβδομαδιαια 

Κζντρα Ο2 & Ν2Ο Ζλεγχοσ λειτουργίασ αναςτροφζα Μθνιαία 

Κζντρα Ο2 & Ν2Ο Ζλεγχοσ λειτουργίασ βαλβίδασ VSP Μθνιαια 

Κζντρα Ο2, Ν2Ο, AIR, VAC Ζλεγχοσ ςτοιχείων θλεκτρ. πίνακα Τριμθνιαία 

Δεξαμενι υγροφ Ο2  Ζλεγχοσ πίεςθσ (bar) Θμερθςια 

Δεξαμενι υγροφ Ο2  Ζλεγχοσ αποκζματοσ ςε Οξυγόνο (nm3) Θμερθςια 

Φιάλεσ O2, Ν2Ο, N2, CO2, AIR Καταμζτρθςθ γεμάτων φιαλϊν Θμερθςια 

Φιάλεσ Ο2 
Καταγραφι πίεςθσ εφεδρικισ φιάλθσ 
ΜΕΘ 

Εβδομαδιαια 

Φιάλεσ Ο2 
Ζλεγχοσ πίεςθσ εφεδρ. φιαλϊν Ο2 (50lit) 
κλινικϊν 

Μθνιαία 

Φιάλεσ Ο2 Ζλεγχοσ φιαλϊν Ο2 (5lit) κλινικϊν Μθνιαία 

Υποςτακμοί ιατρικϊν αερίων 
Ζλεγχοσ υποςτακμϊν και πινάκων 
venturi 

Εβδομαδιαια 

Υποςτακμοί ιατρικϊν αερίων 
Ζλεγχοσ διαρροϊν λιψεων (Ο2, Ν2Ο, 
AIR, VAC) 

Τριμθνιαία 

Υποςτακμοί ιατρικϊν αερίων 
Ζλεγχοσ λειτ. ςυναγερμϊν (Ο2, Ν2Ο, AIR, 
VAC) 

Τριμθνιαία 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Καταγραφι min-max πίεςθσ δικτφου Θμερθςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Καταγραφι min-max κερμ/ςίασ λαδιοφ 
ςυμπιεςτϊν 

Θμερθςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Καταγραφι χρόνου λειτουργίασ 
ςυμπιεςτϊν 

Θμεριςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ ςυμπιεςτϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Κακαριςμόσ ψυγείου ςυμπιεςτϊν Μθνιαία 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Μζτρθςθ πτϊςθσ πίεςθσ διαχωριςτι 
λαδιοφ ςυμπιεςτϊν 

Ετιςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ κόμπλερ ςυμπιεςτϊν Ετιςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Ζλεγχοσ βαλβίδασ αςφαλείασ 
ςυμπιεςτϊν 

Ετιςια 



Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Συντιρθςθ ςυμπιεςτϊν βάςει 
μθνυμάτων οκόνθσ 

Πταν απαιτείται 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Εναλλαγι λειτουργίασ ξθραντϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ δείκτθ υγραςίασ ξθραντϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ κακαρότθτασ φίλτρων ξθραντϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Αντικατάςταςθ φίλτρων ξθραντϊν Ετιςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Αλλαγι φίλτρου βαλβίδασ μείωςθσ 
πίεςθσ ξθραντϊν 

Ετιςια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Ζλεγχοσ πίεςθσ πφργων ξθραντϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Ζλεγχοσ προ-πίεςθσ ςτθ δίοδο αζρα 
ξθραντϊν 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Χειροκίνθτθ αποςτράγγιςθ φίλτρων 
ξθραντϊν 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Ζλεγχοσ χρϊματοσ δείκτθ ςτιλθσ 
ενεργοφ άνκρακα 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα Αποςτείρωςθ φίλτρων μικροβίων Εβδομαδιαια 

Κζντρο πεπιεςμζνου αζρα 
Ζλεγχοσ αποςτραγγιςτικϊν βαλβίδων 
αεροφυλακίων 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ Καταγραφι min-max πίεςθσ δικτφου Θμερθςια 

Κζντρο κενοφ Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ αντλιϊν Θμερθςια 

Κζντρο κενοφ Ζλεγχοσ αυτόματθσ εναλλαγισ αντλιϊν Θμερθςια 

Κζντρο κενοφ 
Ζλεγχοσ δοχείου περιςυλλογισ 
ςυμπυκνωμάτων 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ 
Ζλεγχοσ πτϊςθσ πίεςθσ βακτθριολογικοφ 
φίλτρου 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ Εκκζνωςθ ςυμπυκνωμάτων κενοδοχείων Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ 
Κακαριςμόσ φυςιγγίου προφίλτρου 
αντλιϊν με πίεςθ 

Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ αντλιϊν Εβδομαδιαια 

Κζντρο κενοφ Αλλαγι λαδιϊν και φίλτρου λαδιοφ 3-μθνθ,500ωρ 

Κζντρο κενοφ 
Αντικατάςταςθ βακτθριολογικοφ 
φίλτρου 

6-μθνθ 

Κζντρο κενοφ 
Αλλαγι φίλτρων ςυγκράτθςθσ ατμϊν 
λαδιοφ 

3500 ωρ 



Κζντρο κενοφ Αλλαγι φυςιγγίου προφίλτρου αντλίασ 3500 ωρ 

Κζντρο κενοφ 
Κακαριςμόσ φίλτρου (ςτθν αναρ. 
αντλίασ)  

3500 ωρ 

Κζντρο κενοφ 
Αντικατάςταςθ ελαςτικοφ τμιματοσ 
κόμπλερ 

3500 ωρ 

Κζντρο κενοφ Αντικατάςταςθ πτερυγίων αντλιϊν 5000 ωρ 

Κζντρο κενοφ 
Αντικατάςταςθ ςτεγανοποιθτικϊν 
φλαντηϊν αντλιϊν 

5000 ωρ 

Κζντρο κενοφ Αντικατάςταςθ ρουλμάν 10000 ωρ 

Φδρευςθ   

Δεξαμενζσ φδατοσ Καταγραφι ζνδειξθσ υδρομετρθτι Θμεριςια 

Δεξαμενζσ φδατοσ Κακαριςμόσ & χλωρίωςθ δεξαμενϊν Ετιςια 

Δεξαμενζσ φδατοσ 
Κακαριςμόσ φίλτρων νεροφ κεντρικισ 
γραμμισ 

Ετιςια 

Κεντρικοί ςυλλζκτεσ φδρευςθσ Άνοιγμα - κλείςιμο βανϊν  Εβδομαδιαια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Καταγραφι ελάχιςτθσ-μζγιςτθσ πίεςθσ 
δικτφου 

Θμεριςια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Ζλεγχοσ εναλλαγισ αντλιϊν Θμεριςια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Εναλλαγι λειτουργίασ αεροςυμπιεςτϊν Εβδομαδιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ 
αεροςυμπιεςτϊν 

Εβδομαδιαια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Χειροκίνθτθ δοκιμαςτικι λειτ. αντλιϊν-
ςυμπιεςτϊν 

Εβδομαδιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ αντλιϊν - 
πιεςτικϊν δοχείων 

Εβδομαδιαια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου αντλιϊν - 
ςυμπιεςτϊν 

Εβδομαδιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Ζλεγχοσ ιμάντων αεροςυμπιεςτϊν 
(ευκυγρ.-τάνυςθ) 

Εβδομαδιαια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Γραςςάριςμα αντλιϊν 15-μερθ 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Κακαριςμόσ εξωτ. επιφανειϊν 
αεροςυμπιεςτϊν 

Τριμθνιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Ζλεγχοσ φοράσ κίνθςθσ αντλιϊν Εξαμθνιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Αμπερομζτρθςθ αντλιϊν Εξαμθνιαία 



Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Σφςφιξθ ακροδεκτϊν θλεκτρικοφ πίνακα Εξαμθνιαία 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ 
Κακαριςμόσ - ςφςφιξθ ακροδεκτϊν 
αντλιϊν 

Ετιςια 

Ριεςτικό ςυγκρότθμα φδρευςθσ Αλλαγι λαδιοφ αεροςυμπιεςτϊν Ετιςια 

Αποςκλθρυντισ ψυχροςταςίου Μζτρθςθ ςκλθρότθτασ νεροφ Θμεριςια 

Αποςκλθρυντισ ψυχροςταςίου Ζλεγχοσ ποςότθτασ άλατοσ Εβδομαδιαια 

Αποςκλθρυντισ ψυχροςταςίου Ζλεγχοσ λειτουργίασ βαλβίδασ Ετιςια 

Αποςκλθρυντισ ψυχροςταςίου Αντικατάςταςθ ρθτινϊν 8-ετισ 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Μζτρθςθ ςκλθρότθτασ νεροφ Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ πίεςθσ δικτφου Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Καταγραφι πίεςθσ νεροφ επιςτροφισ Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Καταγραφι αγωγιμότθτασ νεροφ Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Εναλλαγι λειτουργίασ αντλιϊν 
ανακυκλ/ρίασ νεροφ  

Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςυςκευϊν UV  Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ ςυςκευϊν 
UV 

Θμεριςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Εναλλαγι λειτουργίασ ςυςκευϊν αντίςτ. 
όςμωςθσ  

3-μερθ 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Ζλεγχοσ ποςότθτασ άλατοσ 
αποςκλθρυντι 

Εβδομαδιαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ ϊρασ ςτισ χρονικζσ κεφαλζσ Εβδομαδιαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ ςωλθνϊςεων, 
αντλιϊν 

Εβδομαδιαια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ νεροφ δεξαμενϊν Εβδομαδαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Ζλεγχοσ κορφβου-ςτεγανότθτασ αντλιϊν 
τροφ/ςίασ 

Εβδομαδαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Ζλεγχοσ κορφβου αντλιϊν τροφοδοςίασ Εβδομαδαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Αποςτείρωςθ φίλτρων μικροβίων 15-μερθ 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςειρινασ 
αναγγελίασ βλαβϊν 

Μθνιαία 



Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτόματων 
διακοπτϊν ςτάκμθσ 

Μθνιαία 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Αλλαγι φίλτρων αιωρθμάτων  Τριμθνιαια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Αλλαγι προφίλτρων ςυςκευϊν αντιςτ. 
όςμωςθσ 

Τριμθνιαια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ 
Αντικατάςταςθ λαμπτιρων ςυςκευϊν 
UV 

Ετιςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Κακαριςμόσ δεξαμενϊν απιον. φδατοσ Ετιςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Κακαριςμόσ κάδου άλατοσ Ετιςια 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Αλλαγι φίλτρων μικροβίων  3-ετισ 

Σφςτθμα παραγωγισ νεροφ αιμοκάκαρςθσ Αντικατάςταςθ ρθτινϊν αποςκλθρυντι 8-ετθσ 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ Ζλεγχοσ διαρροϊν Μθνιαία 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ αςφαλιςτικοφ Μθνιαία 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ-ρφκμιςθ 
κερμοςτάτθ-δίοδθσ 

Μθνιαία 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ Ζλεγχοσ ανοδίου (αλλαγι αν απαιτείται) Τριμθνιαία 

Boilers ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 
Ζλεγχοσ - επιδιόρκωςθ προςταςίασ 
μόνωςθσ 

Ετιςια 

Αποχζτευςθ   

Αντλθτικά ςυγκροτιματα ακακάρτων 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ αντλιϊν - 
πλωτεροδιακοπτϊν 

Εβδομαδιαία 

Αντλθτικά ςυγκροτιματα ακακάρτων Κακαριςμόσ φρεατίων Εξαμθνιαία 

Αντλθτικά ςυγκροτιματα ακακάρτων Κακαριςμόσ αντλιϊν - πτερωτισ Ετθςια 

Αντλθτικά ςυγκροτιματα ακακάρτων Κακαριςμόσ αντλιϊν - πτερωτισ Ετθςια 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ δοςομετρικισ 
αντλίασ 

Εβδομαδιαία 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ 
Δοκιμαςτικι λειτουργία αντλίασ 
ανάδευςθσ 

Εβδομαδιαία 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ χλωρίου Εβδομαδαία 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ 
Ζλεγχοσ ρυκμίςεων-αυτοματιςμϊν 
θλεκτρ. πίνακα 

Μθνιαία 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ 
Κακαριςμόσ - ζλεγχοσ αντλίασ 
ανάδευςθσ 

Ετιςια 



Δεξαμενι χλωρίωςθσ Κακαριςμόσ  Ετιςια 

Δεξαμενι χλωρίωςθσ 
Αντικατάςταςθ θλεκτροδίου 
δοςομετρικισ αντλίασ 

2-ετισ 

Δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων 
Ζλεγχοσ ςτάκμθσ οξζοσ-βάςθσ 
(ςυμπλ/ςθ αν απαιτείται) 

Θμεριςια 

Δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων Καταγραφι pH (ζνδειξθ οκόνθσ) Θμεριςια 

Δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων Κακαριςμόσ κάδων Ετιςια 

Δεξαμενι εξουδετζρωςθσ λυμάτων 
Αντικατάςταςθ θλεκτροδίου 
δοςομετρικισ αντλίασ 

2-ετισ 

Εμφανιςτιρια ςκοτεινϊν καλάμων 
Κακαριςμόσ ςιφωνίου δαπζδου & 
ξζπλυμα ςωλινα 

Εβδομαδαία 

Δίκτυο αποχζτευςθσ Κακαριςμόσ λιποςυλλζκτθ (μαγειρεία) Τριμθνιαια 

Δίκτυο αποχετευςθσ Κακαριςμόσ παγίδων γφψου Μθνιαία 

Δίκτυο αποχζτευςθσ 
Επικεϊρθςθ φρεατίων ακακάρτων-
όμβριων 

Ετιςια 

Δίκτυο αποχζτευςθσ Κακαριςμόσ κεφαλϊν υδρορροϊν Ετιςια 

Πυρόςβεςθ   

Δίκτυο πυρόςβεςθσ Καταγραφι πίεςθσ δικτφου (8 bar) Εβδομαδιαια 

Δίκτυο πυρόςβεςθσ 
Άνοιγμα - κλείςιμο βανϊν κεντρικοφ 
ςυλλζκτθ 

Εβδομαδιαια 

Δίκτυο πυρόςβεςθσ 
Ζλεγχοσ διαρροϊν δικτφου 
περιβάλλοντοσ χϊρου 

15-μερθ 

Δίκτυο πυρόςβεςθσ 
Ζλεγχοσ πυροςβεςτικϊν φωλεϊν 
(λάςτιχα, βάνεσ)  

15-μερθ 

Ρυροςβεςτικό ςυγκρότθμα Μζτρθςθ πίεςθσ δοχείου διαςτολισ  Τριμθνιαία 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Δοκιμαςτικι λειτουργία  Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Μζτρθςθ τάςθσ ςυςςωρευτι Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ςτάκμθσ πετρελαίου Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ ςτο φίλτρο 
αζρα  

Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ελεγχοσ λειτουργίασ φορτιςτι Εβδομαδιαια 



Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ιμάντα ανεμιςτιρα Εβδομαδιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα Μθνιαία 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Κακαριςμόσ πετρελαιοκινθτιρα 
εξωτερικά 

Εξαμθνιαια 

Ρετρελαιοκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Αντικατάςταςθ λαδιοφ & φίλτρου 
λαδιοφ 

Ετιςια 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Δοκιμαςτικι λειτουργία Εβδομαδιαία 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου Εβδομαδιαία 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Αμπερομζτρθςθ Εξαμθνιαία 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Αλλαγι λαδιοφ του κόμπλερ μοτζρ - 
αντλίασ 

Ετιςια 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Ζλεγχοσ φοράσ κίνθςθσ Ετιςια 

Θλεκτροκίνθτο αντλθτικό πυροςβεςτικό 
ςυγκρότθμα 

Σφςφιξθ ακροδεκτϊν Ετιςια 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Δοκιμαςτικι λειτουργία Εβδομαδιαία 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου Εβδομαδιαία 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Αμπερομζτρθςθ Εξαμθνιαία 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Ζλεγχοσ φοράσ κίνθςθσ Ετιςια 

Αντλία jokey πυροςβεςτικοφ ςυγκροτιματοσ Σφςφιξθ ακροδεκτϊν Ετιςια 

Ρίνακασ πυροςβ/κοφ ςυγκρ/τοσ Ζλεγχοσ - ρφκμιςθ πιεηοςτατϊν Εβδομαδιαια 

Ρίνακασ πυροςβ/κοφ ςυγκρ/τοσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμϊν Εβδομαδιαια 

Ρίνακασ πυροςβ/κοφ ςυγκρ/τοσ Σφςφιξθ ακροδεκτϊν Εξαμθνιαία 

"Κανονάκια" πυρόςβεςθσ Γραςάριςμα άξονα βάςθσ περιςτροφισ 15-μερθ 

Πυρανίχνευςθ-Πυραςφάλεια   

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
RESET και καταγραφι ενδείξεων (trouble 
& fire) 

Εβδομαδιαια 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ Επιτόπου ζλεγχοσ ςφαλμάτων  Εβδομαδιαια 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
Ζλεγχοσ τάςθσ - καλωδιϊςεων 
ςυςςωρευτϊν 

Μθνιαία 



Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ Ζλεγχοσ ςυςςωρευτϊν υπο φορτίο Μθνιαία 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
Ρροςομοίωςθ ςφάλματοσ καλωδίωςθσ 
ανιχνευτϊν 

Τριμθνιαία 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
Ρροςομοίωςθ ςφάλματοσ καλωδίωςθσ 
ςειρινων 

Τριμθνιαία 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ 
Κακαριςμόσ ανιχνευτϊν και ζλεγχοσ 
καλωδίωςθσ 

Ετθςια 

Ρίνακεσ πυρανίχνευςθσ Ενεργοποίθςθ όλων των ηωνϊν Ετιςια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτόματα και 
χειροκίνθτα 

Τριμθνιαία 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων 
Ζλεγχοσ προςτατευτικϊν καλυμμάτων 
ακροφυςίων 

Μθνιαια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων Επικεϊρθςθ των εφτθκτων ςυνδζςμων Μθνιαια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων Ζλεγχοσ πίεςθσ φιάλθσ Μθνιαια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων Επικεϊρθςθ τθσ κεφαλισ τθσ φιάλθσ Μθνιαια 

Σφςτθμα πυρόςβεςθσ μαγειρείων Αντικατάςταςθ εφτθκτων ςυνδζςμων Ετιςια 

Φωτιςτικά αςφαλείασ Ζλεγχοσ λειτουργίασ Τριμθνιαία 

Ατμόσ   

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Μζτρθςθ προϊόντων καφςθσ 
Σφμφωνα με 
νονοκεςία 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Ελεγχοσ των υδροδεικτϊν 8-ωρθ 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Εναλλαγι λειτουργίασ αντλιϊν Θμεριςια 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ Θμεριςια 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Ελεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου αντλιϊν Θμεριςια 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια Ελεγχοσ ςτεγανότθτασ αντλιϊν Θμεριςια 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια 
Ελεγχοσ ςυμφωνίασ πιεηοςτατϊν με 
μανόμετρο 

Εβδομαδιαία 

Ατμολζβθτασ ςε λειτουργια 
Ελεγχοσ λειτουργίασ αυτομάτου 
διακόπτθ ςτάκμθσ 

Εβδομαδιαία 

Ατμολζβθτεσ Εναλλαγι λειτουργίασ ατμολεβθτων Εβδομαδιαια 

Ατμολζβθτεσ 
Κακαριςμόσ καπναγωγϊν & 
καπνοκαλάμου 

Μθνιαία 



Ατμολζβθτεσ 
Ελεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμϊν 
καυςτιρα 

Μθνιαία 

Ατμολζβθτεσ Ελεγχοσ ςυςφίξεων ςτοιχείων πίνακα Μθνιαια 

Ατμολζβθτεσ Κακαριςμόσ φίλτρων πετρελαίου Μθνιαία 

Ατμολζβθτεσ Μζτρθςθ προϊόντων καφςθσ Μθνιαία 

Ατμολζβθτεσ Ελεγχοσ-επιςκευι πυρίμαχθσ επζνδυςθσ Τριμθνιαία 

Ατμολζβθτεσ Ελεγχοσ αςφαλιςτικϊν επιςτομίων Εξαμθνιαία 

Ατμολζβθτεσ Κακαριςμόσ ακροφυςίων  Ετιςια 

Ατμολζβθτεσ φκμιςθ αναλογίασ αζρα - καυςίμου Ετιςια 

Ατμολζβθτεσ Κακαριςμόσ - ρφκμιςθ ςπινκθριςτϊν Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων Ελεγχοσ ςτεγανότθτασ Εξαμθνιαία 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Ελεγχοσ παραμορφϊςεων διαςτολικϊν 
ςυνδζςμων 

Εξαμθνιαία 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Αποκατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων 
μόνωςθσ 

Ετιςια 

Ατμοπαγίδεσ Ελεγχοσ λειτουργίασ Μθνιαία 

Ατμοπαγίδεσ Κακαριςμόσ Ετιςια 

Βαλβίδεσ αςφαλείασ δικτφου ατμοφ Ελεγχοσ λειτουργίασ Μθνιαία 

Υποςτακμοί μείωςθσ πίεςθσ ατμοφ Ελεγχοσ λειτουργίασ Εβδομαδιαία 

Δεξαμενι τροφοδοςίασ νεροφ ατμολεβιτων Ελεγχοσ ςτάκμθσ φδατοσ 8-ωρθ 

Δεξαμενι τροφοδοςίασ νεροφ ατμολεβιτων Ελεγχοσ ςτάκμθσ χθμικϊν 8-ωρθ 

Δεξαμενι τροφοδοςίασ νεροφ ατμολεβιτων Ελεγχοσ λειτουργίασ αντλίασ 8-ωρθ 

Δεξαμενι τροφοδοςίασ νεροφ ατμολεβιτων Ελεγχοσ - ρφκμιςθ κερμοςτάτθ Μθνιαία 

Αποςκλθρυντισ λεβθτοςταςίου Μζτρθςθ ςκλθρότθτασ νεροφ 8-ωρθ 

Αποςκλθρυντισ λεβθτοςταςίου Ελεγχοσ προγραμματιςμοφ Εβδομαδιαία 

Αποςκλθρυντισ λεβθτοςταςίου Κακαριςμόσ βαλβίδων Ετιςια 



Αποςκλθρυντισ λεβθτοςταςίου Αντικατάςταςθ ρθτινϊν 8-ετισ 

Δεξαμενζσ ςυμπυκνωμάτων  Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμοφ Εβδομαδιαία 

Δεξαμενζσ ςυμπυκνωμάτων  
Χειροκίνθτθ δοκιμαςτικι λειτουργία 
αντλιϊν 

Εβδομαδιαία 

Δεξαμενζσ ςυμπυκνωμάτων  Εναλλαγι λειτουργίασ αντλιϊν Εβδομαδιαία 

Δεξαμενζσ ςυμπυκνωμάτων  
Ελεγχοσ κορφβου και ςτεγανότθτασ 
αντλιϊν 

Εβδομαδιαια 

Θζρμανςθ   

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Μζτρθςθ προϊόντων καφςθσ 
Σφμφωνα με 
νονοκεςία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ Θμεριςια 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ κερμοςτατϊν Εβδομαδιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Ελεγχοσ αυτοματιςμϊν καυςτιρα Μθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Ελεγχοσ - ρφκμιςθ αυτόματου πλιρωςθσ Μθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Κακαριςμόσ φλογοκαλάμου και αυλϊν Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ 
Ελεγχοσ -αποκατάςταςθ πυρίμαχθσ 
επζνδυςθσ 

Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Κακαριςμόσ ακροφυςίων καυςτιρα Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ 
φκμιςθ αναλογίασ αζρα - καυςίμου 
καυςτιρα 

Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ 
Κακαριςμόσ - ρφκμιςθ ςπινκθριςτϊν 
καυςτιρα 

Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Κακαριςμόσ φίλτρου πετρελαίου Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ 
Μζτρθςθ πίεςθσ δοχείου διαςτολισ - 
πλιρωςθ αζρα 

Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ 
Ελεγχοσ αςφαλιςτικοφ δοχείου 
διαςτολισ 

Εξαμθνιαία 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Αλλαγι ακροφυςίων καυςτιρα Ετιςια 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Ελεγχοσ - ρφκμιςθ αςφαλιςτικοφ λζβθτα Ετιςια 

Λζβθτεσ κζρμανςθσ & νεροφ χριςθσ Εκκαπνιςμόσ λζβθτα-καπνοδόχου Ετιςια 

Σφςτθμα αντιςτάκμιςθσ Ζλεγχοσ - δοκιμι λειτουργίασ Μθνιαία 



Καπνοδόχοσ  Εκκαπνιςμόσ Ετιςια 

Δεξαμενζσ πετρελαίου  Ελεγχοσ ςτάκμθσ πετρελαίου Θμεριςια 

Δεξαμενζσ πετρελαίου  Ελεγχοσ ςτεγανότθτασ Μθνιαία 

Δεξαμενζσ πετρελαίου  Κακαριςμόσ Ετιςια 

Συλλζκτεσ νεροφ Ζλεγχοσ κερμοκραςίασ Θμεριςια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Ελεγχοσ διαρροων Εβδομαδιαια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  
Εναλλαγι λειτουργίασ διδφμου (χειμ. 
περ.) 

Εβδομαδιαια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Δοκιμαςτικθ λειτουργια (κερ. περ.) 15-μερθ 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Ελεγχοσ κορυβου Μθνιαια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Κακαριςμοσ κυκλοφορθτθ Τριμθνιαια 

Κυκλοφορθτζσ, αντλίεσ  Ζλεγχοσ - ςφςφιξθ ακροδεκτϊν Ετθςια 

Αερόκερμα ατμοφ Ζλεγχοσ λειτουργίασ Μθνιαία 

Αερόκερμα ατμοφ Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτοματιςμϊν Εξαμθνιαία 

Αερόκερμα ατμοφ Κακαριςμόσ φίλτρων Εξαμθνιαια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Ζλεγχοσ παραμορφϊςεων διαςτολικϊν 
ςυνδζςμων 

Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων Κακαριςμόσ φίλτρων Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Αποκατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων 
μόνωςθσ 

Ετιςια 

Θερμαντικά ςϊματα Εξαζρωςθ Ετιςια 

Κλιματιςμόσ   

Ψυκτικά ςυγκροτιματα Ζλεγχοσ κζρμανςθσ λαδιοφ ςυμπιεςτϊν Θμερθςια 

Ψυκτικά ςυγκροτιματα Εναλλαγι λειτουργίασ ψυκτϊν 15-μερθ 

Ψυκτικά ςυγκροτιματα Ζλεγχοσ θλεκτρικοφ πίνακα Μθνιαια 



Ψυκτικά ςυγκροτιματα 
Ζλεγχοσ αυτοματιςμϊν θλεκτρ. πίνακα 
(χειμ.περ.) 

Εξαμθνιαια 

Ψυκτικά ςυγκροτιματα Αλλαγι λαδιϊν ςυμπιεςτϊν Ετιςια 

Ψυκτικά ςυγκροτιματα 
Κακαριςμόσ αυλϊν ςυμπυκνωτϊν 
(κφκλωμα νεροφ) 

Ετθςια 

Ψυκτικά ςυγκροτιματα Αλλαγι λαδιϊν ςυμπιεςτϊν Ετθςια 

Ψυκτικά ςυγκροτιματα Αντικατάςταςθ φυςιγγίων αφφγρανςθσ Ετθςια 

Ψυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  
Καταγραφι δεδομζνων λειτουργίασ & 
ενδείξεων 

Θμερθςια 

Ψυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ ςυμπιεςτϊν Θμερθςια 

Ψυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  Ζλεγχοσ ςτάκμθσ ψυκτικοφ υγροφ Εβδομαδιαία 

Ψυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  Ζλεγχοσ φγρανςθσ ψυκτικοφ υγροφ Εβδομαδιαία 

Ψυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  Εναλλαγι βακμίδων ψφκτθ 15-μερθ 

Ψυκτικό ςυγκρότθμα ςε λειτουργία  
Εναλλαγι λειτουργίασ αντλιϊν ψφκτθ & 
ΡΨ 

15-μερθ 

Αντλίεσ ψφκτθ Δοκιμαςτικι λειτουργία (χειμ.περ.) Μθνιαια 

Αντλίεσ ψφκτθ Σφςφιξθ κοχλιϊν αγκφρωςθσ Μθνιαια 

Αντλίεσ ψφκτθ Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ αντλιϊν δαπζδου Μθνιαια 

Αντλίεσ ψφκτθ 
Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου αντλιϊν 
δαπζδου 

Μθνιαία 

Αντλίεσ ψφκτθ Αμπερομζτρθςθ κινθτιρα 3-μθνθ 

Αντλίεσ ψφκτθ Σφςφιξθ ακροδεκτϊν  Ετιςια 

Αντλίεσ ψφκτθ Ζλεγχοσ ευκυγράμμιςθσ αντλιϊν Ετιςια 

Ρφργοι ψφξθσ Ζλεγχοσ φλοτερ Θμεριςια 

Ρφργοι ψφξθσ Ζλεγχοσ διαρροϊν Εβδομαδιαία 

Ρφργοι ψφξθσ 
Δοκιμαςτικι λειτουργία ανεμιςτιρων 
(χειμ.περ.) 

Μθνιαια 

Ρφργοι ψφξθσ 
Κακαριςμόσ ακροφυςίων ψεκαςτιρων 
νεροφ 

Ετθςια 

Ρφργοι ψφξθσ Εςωτερικόσ κακαριςμόσ  Ετιςια 



Ρφργοι ψφξθσ Κακαριςμόσ πτερωτισ ανεμιςτιρων Ετιςια 

Ρφργοσ ψφξθσ ςε λειτουργία Στρατςωνάριςμα 4-ωρθ 

Ρφργοσ ψφξθσ ςε λειτουργία Συμπλιρωςθ χθμικϊν Εβδομαδιαια 

Ρφργοσ ψφξθσ ςε θρεμία Ζλεγχοσ ιμάντων ανεμιςτιρων 15-μερθ 

Ρφργοσ ψφξθσ ςε θρεμία Γραςςάριςμα ρουλεμάν ανεμιςτιρων 15-μερθ 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Δοκιμαςτικι λειτουργία (χειμ.περ.) Μθνιαια 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Σφςφιξθ κοχλιϊν αγκφρωςθσ Μθνιαια 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ αντλιϊν Μθνιαια 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Ζλεγχοσ ςτάκμθσ κορφβου αντλιϊν Μθνιαία 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Αμπερομζτρθςθ κινθτιρα Τριμθνιαία 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Σφςφιξθ ακροδεκτϊν  Ετιςια 

Αντλίεσ πφργου ψφξθσ  Ζλεγχοσ ευκυγράμμιςθσ αντλιϊν Ετιςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Αμπερομζτρθςθ κινθτιρων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Ζλεγχοσ παραμζτρων προγραμματιςμοφ 
(ΡΟΑ) 

Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ αντικραδαςμικϊν ςυνδζςμων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Ζλεγχοσ κατάςταςθσ & ευκυγράμμιςθσ 
ιμάντων  

Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ ελαςτικϊν εδράςεων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ διαρροϊν ςτοιχείων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ κακαρότθτασ ςακόφιλτρων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ πτϊςθσ πίεςθσ ςακόφιλτρων Μθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ τρίοδων / δίοδων 
βανϊν 

Διμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Ζλεγχοσ λειτουργίασ αιςκθτθρίων Διμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Κακαριςμόσ ςτοιχείων κρφου - ηεςτοφ 
νεροφ 

Τριμθνιαία 



Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Κακαριςμόσ λεκάνθσ αποςτράγγιςθσ Τριμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Κακαριςμόσ πρόφιλτρων Τριμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Κακαριςμόσ φίλτρων υγραντιρων ατμοφ Τριμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Ελεγχοσ ατμοπαγίδασ υγραντιρων 
ατμοφ 

Τριμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Αλλαγι ρυκμίςεων ΡΟΑ  Εξαμθνιαία 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Κακαριςμόσ ςτομίων προςαγωγισ αζρα Εξαμθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Κακαριςμόσ ςτομίων αναρρόφθςθσ 
αζρα 

Εξαμθνιαια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Αντικατάςταςθ πρόφιλτρων Ετιςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ Αντικατάςταςθ ςακόφιλτρων Ετθςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Αλλαγι ςτεγαν/κϊν δακτυλίων 
υγραντιρων ατμοφ 

Ετιςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Κακαριςμόσ ι αλλαγι ςιγαςτιρα 
υγραντιρα ατμοφ 

Ετιςια 

Κεντρικζσ Κλιματιςτικζσ Μονάδεσ 
Ζλεγχοσ - αντικατάςταςθ απόλυτων 
φίλτρων 

2-ετθσ 

Κυκλοφορθτζσ & αντλίεσ Εναλλαγι λειτουργίασ διδφμου Εβδομαδιαια 

Κυκλοφορθτζσ & αντλίεσ Ζλεγχοσ - ςφίξιμο ακροδεκτϊν Ετθςια 

Κυκλοφορθτζσ & αντλίεσ Ζλεγχοσ κορφβου Εβδομαδιαία 

Κυκλοφορθτζσ ηεςτοφ νεροφ Δοκιμαςτικι λειτουργία (κερ. περίοδοσ) Μθνιαία  

Κυκλοφορθτζσ ηεςτοφ νεροφ Δοκιμαςτικι λειτουργία (χειμ.περ.) Μθνιαία 

Μετακερμαντικά ςτοιχεία Ζλεγχοσ διαρροϊν Μθνιαια 

Μετακερμαντικά ςτοιχεία Κακαριςμόσ εξωτ. επιφανειϊν Ετθςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Κακαριςμόσ φίλτρων ςωλθνϊςεων 
πφργων ψφξθσ 

Ετθςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ ςωλθνϊςεων - 
εξαρτθμάτων 

Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Αποκατάςταςθ φκαρμζνων τμθμάτων 
μόνωςθσ 

Ετιςια 

Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Ζλεγχοσ διαρροϊν βανϊν ςθμείου 
ελζγχου 

Μθνιαια 



Δίκτυο ςωλθνϊςεων 
Ζλεγχοσ διαρροϊν ςυλλεκτϊν 
ψυχρ/ςίου, μες/φου 

Εβδομαδιαια 

Δίκτυο αεραγωγϊν 
Ζλεγχοσ ρυκμίςεων ςτόμιων - 
κακαριςμόσ 

Ετθςια 

Δίκτυο αεραγωγϊν 
Ζλεγχοσ μονϊςεων και προςταςίασ 
αυτϊν 

Ετθςια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου 
(FCU) 

Ζλεγχοσ ομαλισ λειτουργίασ ανεμιςτιρα Μθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου 
(FCU) 

Ζλεγχοσ διαρροϊν ςτοιχείων - 
ςυνδζςεων 

Μθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου 
(FCU) 

Ζλεγχοσ αυτοματιςμϊν Μθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου 
(FCU) 

Κακαριςμόσ πρόφιλτρων Τριμθνιαία 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου 
(FCU) 

Κακαριςμόσ λεκάνθσ ςυμπυκνωμάτων Τριμθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου 
(FCU) 

Ζλεγχοσ-κακαριςμόσ φίλτρου Εξαμθνιαια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ ανεμιςτιρα - ςτοιχείου 
(FCU) 

Αντικατάςταςθ πρόφιλτρων Ετιςια 

Διαιροφμενεσ κλιμ/κζσ μονάδεσ (split) Κακαριςμόσ περςίδων - φίλτρων αζρα Διμθνιαία 

Διαιροφμενεσ κλιμ/κζσ μονάδεσ (split) Κακαριςμόσ ςτοιχείων με χθμικό υγρό Ετιςια 

Κλιμ/κζσ μονάδεσ κρίςιμων χϊρων 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ, καταγραφι 
κερμοκραςίασ 

Θμεριςια 

Εξαεριςμόσ   

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί 
Ζλεγχοσ κατάςταςθσ & ευκυγράμμιςθσ 
ιμάντα 

Μθνιαια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί 
Ζλεγχοσ - κακαριςμόσ φτερωτισ 
κινθτιρα  

Τριμθνιαία 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Αμπερομζτρθςθ κινθτιρα  Τριμθνιαια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Λίπανςθ ρουλεμάν Εξαμθνιαια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Σφςφιξθ κοχλιϊν αγκφρωςθσ Ετιςια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Σφςφιξθ ακροδεκτϊν Ετιςια 

Ανεμιςτιρεσ κεντρικοί Κακαριςμόσ ανεμιςτιρα Ετθςια 

Εξαεριςμόσ μαγειρείων Κακαριςμόσ φίλτρων χοανϊν Μθνιαία 

Εξαεριςμόσ μαγειρείων Κακαριςμόσ λιποςυλλζκτθ αεραγωγϊν Μθνιαία 



Μονάδα εξαεριςμοφ ακτινολογικοφ Ζλεγχοσ πρόφιλτρων Τριμθνιαια 

Μονάδα εξαεριςμοφ ακτινολογικοφ Ζλεγχοσ ςακόφιλτρων Εξαμθνιαια 

Μονάδα εξαεριςμοφ ακτινολογικοφ Ζλεγχοσ απόλυτων φίλτρων Ετιςια 

Μονάδα εξαεριςμοφ ακτινολογικοφ Ζλεγχοσ ενεργοφ άνκρακα Ετιςια 

Αντικεραυνικι προςταςία   

Αντικεραυνικι προςταςία 
Επικεϊρθςθ δικτφου ςυλλιψεωσ 
κεραυνοφ 

Εξαμθνιαία 

Αντικεραυνικι προςταςία Μζτρθςθ τιμισ αντίςταςθσ γείωςθσ Ετθςια 

Ηλεκτρικά ρολόγια   

Θλεκτρικά ρολόγια 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ κεντρικοφ ρολογιοφ 
("μάνα") 

Μθνιαια 

Θλεκτρικά ρολόγια 
Δοκιμι λειτουργίασ ςυςςωρευτι χωρίσ 
ρεφμα 

Μθνιαια 

Θλεκτρικά ρολόγια Ζλεγχοσ - ρφκμιςθ ϊρασ Εξαμθνιαία 

Θλεκτρικά ρολόγια Ζλεγχοσ καλωδιακοφ δικτφου Ετθςια 

Ενδοεπικοινωνία-Ενδοςυνεννόθςθ   

Ενδοεπικοινωνία Ζλεγχοσ λειτουργίασ διακοπτϊν κλιςεωσ Μθνιαια 

Ενδοεπικοινωνία 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ κζντρων, 
υποςτακμϊν 

Μθνιαια 

Ενδοεπικοινωνία Ζλεγχοσ λειτουργίασ πλοθγϊν λυχνιϊν Μθνιαια 

Ενδοεπικοινωνία Ζλεγχοσ καλωδιακοφ δικτφου Ετθςια 

Ενδοςυνεννόθςθ Ζλεγχοσ λειτουργίασ τοπικϊν ςυςκευϊν Μθνιαια 

Ενδοςυνεννόθςθ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ κεντρικϊν 
ςυςκευϊν 

Μθνιαια 

Ενδοςυνεννόθςθ Ζλεγχοσ καλωδιακοφ δικτφου Ετθςια 

Τθλεόραςθ   

Τθλεόραςθ 
Ζλεγχοσ προςανατολιςμοφ κεντρικισ 
κεραίασ 

Μθνιαια 

Τθλεόραςθ Ζλεγχοσ κεραιοδοτϊν Ετιςια 



Τθλεόραςθ 
Ζλεγχοσ, ρφκμιςθ ενιςχυτϊν - 
διακλαδωτιρων 

Ετιςια 

Τθλεόραςθ Επικεϊρθςθ καλωδιακοφ δικτφου Ετθςια 

Εξοπλιςμόσ πλυντθρίων   

Σιδερωτιριο Ανοιγμα βανασ ατμου (πρωι) Θμεριςια 

Σιδερωτιριο Κλειςιμο βανασ ατμου (μεςθμερι) Θμεριςια 

Σιδερωτιριο 
Κλείςιμο κεντρικοφ διακόπτθ 
(απόγευμα) 

Θμερθςια 

Σιδερωτιριο 
Ζλεγχοσ κομβίου STOP και προςταςίασ 
δακτφλων 

Θμερθςια 

Σιδερωτιριο Ζλεγχοσ ανεμιςτιρα απαγωγισ Εβδομαδιαια 

Σιδερωτιριο 
Ελεγχοσ - κακαριςμόσ ανεμιςτθρα 
απαγωγθσ 

Εβδομαδιαια 

Σιδερωτιριο 
Ελεγχοσ ιμάντων, αλυςίδων ςυςτ. 
μεταδοςθσ κινθςθσ  

Εβδομαδιαια 

Σιδερωτιριο 
Γραςαριςμα ρουλμαν με ζνδειξθ "grease 
weekly" 

Εβδομαδιαία 

Σιδερωτιριο Ελεγχοσ κατάςταςθσ ιμαντων μεταφοράσ Εβδομαδιαία 

Σιδερωτιριο 
Κακαριςμόσ και λίπανςθ αλυςίδων (SAE 
90) 

Μθνιαία 

Σιδερωτιριο Λίπανςθ ρουλεμάν-κίτρινθ ετικζτα  Μθνιαία 

Σιδερωτιριο 
Ζλεγχοσ λαδιοφ ςυςτ. μετάδοςθσ 
κίνθςθσ 

Eξαμθνιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Καταγραφι ωρϊν λειτουργίασ Θμεριςια 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Ζλεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ Εβδομαδιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ αυτόματθσ 
αποςτραγγιςτικισ 

Εβδομαδιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Ζλεγχοσ ιμάντων Εβδομαδιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Κακαριςμόσ φίλτρου αζρα Εβδομαδιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Ελεγχοσ - ςφςφιξθ κοχλιϊν κεφαλισ Τετραμθνιαία 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ 
Ελεγχοσ - κακαριςμοσ επαφων 
πρεςςοςτατθ 

Εξαμθνιαια 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Αλλαγθ λαδιοφ (SAE40) Ετιςια 



Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Αλλαγι φίλτρου αζρα Ετιςια 

Αεροςυμπιεςτζσ πλυντθρίων-αποςτείρωςθσ Αντικατάςταςθ φίλτρου κεφαλισ Ετθςια 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Ελεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ ςυμπλζκτθ Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ 
Ελεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ γραμμισ πεπ. 
αζρα  

Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Ελεγχοσ ςυμπλζκτθ για διαρροι λαδιοφ Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ 
Ελεγχοσ ςτάκμθσ λαδιοφ αμορτιςζρ 
κάδου 

Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Λίπανςθ πλαςτικϊν βάςεων αμορτιςζρ Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Γραςςάριςμα μοτζρ κίνθςθσ Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Ελεγχοσ ιμάντων Μθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Λίπανςθ μεντεςζδων κυρϊν Διμθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ 
Γραςάριςμα ρουλμάν κάδου & αξόνων 
μοτζρ 

Τριμθνιαία 

Ρλυντιρια ιματιςμοφ Ελεγχοσ - ρφκμιςθ φρζνου Ετιςια 

Ρρζςςεσ ατμοφ Ελεγχοσ πιεςθσ αερα ςτθν ειςοδο Εβδομαδιαια 

Ρρζςςεσ ατμοφ 
Ελεγχοσ αυτομ. αποςτραγγιςτικοφ 
γραμμισ αζρα  

Εβδομαδιαια 

Ρρζςςεσ ατμοφ 
Κακαριςμοσ ςιγαςτθρων βαλβιδων 
εξαγωγθσ αερα 

Εβδομαδιαια 

Ρρζςςεσ ατμοφ Ελεγχοσ ςτακμθσ λαδιων αμορτιςερ Μθνιαια 

Ρρζςςεσ ατμοφ 
Γραςςαριςμα ρουλεμαν (με γραςςο 
υψθλθσ) 

Μθνιαια 

Εξοπλιςμόσ μαγειρείων   

Ψυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ απεγκλωβιςμοφ Εβδομαδιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ ελαςτικϊν των κυρϊν Εβδομαδιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ φωτιςμοφ καλάμου Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτιρα 
ςυμπυκνωτι 

Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ ανεμιςτιρα 
εξατμιςτι 

Μθνιαια 



Ψυκτικοί κάλαμοι Ζλεγχοσ ςτιριξθσ ςυμπιεςτι Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι 
Δοκιμαςτικι λειτουργία ψυγείων που δε 
λειτουργοφν 

Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι 
Λίπανςθ ελαςτικϊν των κυρϊν του 
καλάμου 

Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι Κακαριςμόσ ςτοιχείου ςυμπιεςτι  Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι Κακαριςμόσ ςτοιχείου εξατμιςτι Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ θλεκ. αντίςταςθσ 
απόψυξθσ 

Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι 
Ζλεγχοσ λειτουργίασ θλεκτρομαγν. 
βαλβίδασ 

Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι 
Ζλεγχοσ αποχζτευςθσ νεροφ 
παγολεκάνθσ 

Μθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι & ψυγεία 
Βακμον/ςθ κερμ/τρων (ςυμπλιρωςθ 
εντφπου HACCP) 

Τριμθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι & ψυγεία 
Ψυκτικόσ ζλεγχοσ (ςυμπλιρωςθ εντφπου 
HACCP) 

Εξαμθνιαια 

Ψυκτικοί κάλαμοι & ψυγεία 
Θλεκτρολ/κόσ ζλεγχοσ (ςυμπλιρωςθ 
εντφπου HACCP) 

Εξαμθνιαια 

Φοφρνοσ, θλεκ. βραςτιρασ, μίξερ κλπ. 
Θλεκτρολ/κόσ ζλεγχοσ (ςυμπλιρωςθ 
εντφπου HACCP) 

Εξαμθνιαια 

Ρλυντιρια μαγειρείων Κακαριςμόσ φίλτρων κάδων 15μερθ 

Κλίβανοι ατμοφ   

Απολυματικόσ κλίβανοσ Γραςςάριςμα αντλίασ κενοφ 15-μερθ 

Απολυματικόσ κλίβανοσ Αλλαγι λαδιοφ αεροςυμπιεςτι Ετιςια 

Κλίβανοι ατμοφ 
Αλλαγι φίλτρων εξιςορρόπθςθσ 
καλάμου 

Ετιςια 

Κεντρικι είςοδοσ κυρωρείου   

Κεντρικι είςοδοσ κυρωρείου Ζλεγχοσ ποςότθτασ λαδιοφ ςτο μοτζρ Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ   

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Κακαριςμόσ οπϊν αζρα του πυκμενα 
πρωτ/ντοσ καλ. 

Θμεριςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Ελεγχοσ ςτεγανοτθτασ πυκμενα πρωτ. 
καλάμου 

Θμεριςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ Ελεγχοσ λειτουργιασ καυςτθρων Θμεριςια 



Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Ελεγχοσ ακροφυςίων δευτερεφοντοσ 
αζρα 

Θμεριςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Ζλεγχοσ κατάςταςθσ του ςτομίου των 
καυςτιρων 

Εβδομαδιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Ζλεγχοσ των δίςκων ανακοπισ των 
καυςτιρων 

Εβδομαδιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Ζλεγχοσ παρεμβφςματοσ πόρτασ 
πρωτεφοντοσ καλ. 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Επικεϊρθςθ πυρίμαχθσ επζνδυςθσ 
πρωτ/ντοσ καλ. 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Επικεϊρθςθ πυρίμαχθσ επζνδυςθσ 
δευτ/ντοσ καλ. 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Λίπανςθ των αρμϊν του διαφράγματοσ 
αζρα 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Επικεϊρθςθ-κακαριςμόσ των δφο 
καυςτιρων 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Λιπανςθ μεντεςεδων και αρμων 
πρωτ/ντοσ καλ. 

Μθνιαία 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Λίπανςθ των αρμων του διαφραγματοσ 
αερα 

Τριμθνιαια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Μετακίνθςθ δίςκων πυκμζνα και 
κακαριςμόσ  

Τριμθνιαια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ Ζλεγχοσ ανεμιςτιρα πρωτεφοντοσ αζρα Τριμθνιαια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ 
Εςωτερικόσ κακαριςμόσ 
κερμοαντιδραςτιρα 

Ετιςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ Αλλαγι μπεκ καυςτιρων Ετιςια 

Αποτεφρωτικόσ κλίβανοσ Αλλαγι φίλτρου πετρελαίου 

   
Ετιςια 
 
 
 

 
Ο προχπολογιςμόσ για τθν διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ, των υπθρεςιϊν για τθν ςυντιρθςθ 

των μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων του Γ.Ν. Άρτασ και  του 
ΚΕ.Φ.Ι.ΑΡ. Άρτασ, ανζρχεται ςτο ποςό των 340.000,00€ περίπου ςυμπ. Φ.Π.Α.  
 
 
 

 


